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A procura de fontes alternativas de energias não poluentes, é uma questão de enorme 
importância para o Homem, devido as alterações climáticas e degradação do meio ambi-
ente. Entretanto, muitos esforços têm sido feitos em vários países, desenvolvidos e em 
desenvolvimento, com um único objetivo: reduzir a emissão de CO2 para a atmosfera e 
diminuir a poluição, sendo que o uso de combustíveis fósseis constitui um problema de 
sustentabilidade, tanto por razões ambientais quanto económicas. Sendo assim, uma das 
estratégias adotadas reside no aumento da produção energética através de fontes renová-
veis, incluindo as energias eólica, geotérmica, de biomassa e solar. 
Este trabalho descreve o desenvolvimento e montagem de um equipamento solar térmico, 
no projeto de um sistema de controlo (aplicação móvel) do equipamento do solar térmico, 
com possibilidade de ser monitorizada e controlada com a plataforma Arduino, para efei-
tos didáticos no laboratório de materiais de construção mecânica da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão. O princípio de funcionamento deste tipo de equipamentos, sistema 
solar térmico, é bastante simples: a radiação solar que incide sobre a cobertura de vidro, 
que compõe a parte superior do painel solar, transfere-se sob a forma de calor para o 
fluido circulante no interior dos tubos que constituem o painel. Esse fluido após sofrer o 
aquecimento, circula em circuito fechado e transfere o calor através da serpentina do de-
pósito para a água aí acumulada, aquecendo-a. A circulação do fluido é gerida e contro-
lada pelo regulador solar e pelo grupo de circulação.  
Logo, a dissertação tem como objetivo projetar e programar um sistema de controlo de 
solar térmico, e para se conseguir este objetivo, foram necessárias as seguintes etapas: 
seleção de equipamentos, montagem, programação de Arduino, testes e otimização. 
Após isso foi feito um plano de negócio para estudar a viabilidade financeira do projeto, 
tendo em conta as potencialidades e expansão do mercado das tecnologias web e móvel, 
bem como o desenvolvimento nas áreas de energias renováveis. 
 






The search for alternative sources of non-polluting energy is a matter of great importance 
to man, due to climate change and environmental degradation. However, many efforts 
have been made in a number of developed and developing countries with one goal: to 
reduce CO2 emissions into the atmosphere and to reduce pollution, and the use of fossil 
fuels is a sustainability issue for both reasons. environmental as well as economic. Thus, 
one of the strategies adopted is to increase energy production through renewable sources, 
including wind, geothermal, biomass and solar energy. 
 
This work describes the development and assembly of solar thermal equipment, in the 
design of a control system (mobile application) of solar thermal equipment, which can be 
monitored and controlled with the Arduino platform for teaching purposes in the materials 
and mechanical construction laboratory of the School of Technology and Management. 
The principle of operation of this type of equipment, solar thermal system is quite simple: 
the solar radiation that hits the glass cover, which makes up the top of the solar panel, 
transfers in the form of heat to the circulating fluid inside of the tubes that make up the 
panel. After heating, this fluid circulates in a closed circuit and transfers heat through the 
tank coil to the water accumulated there, heating it up. The fluid circulation is managed 
and controlled by the solar regulator and the circulation group. 
Therefore, the dissertation aims to design and program a solar thermal control system, 
and to achieve this goal, the following steps were necessary: equipment selection, assem-
bly, Arduino programming, testing and optimization. 
After that a business plan was made to study the financial viability of the project, taking 
into account the potential and expansion of the web and mobile technologies market, as 
well as the development in the renewable energy areas. 
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Capítulo 1  
1. Introdução 
 
1.1. Enquadramento  
O sol é uma fonte de energia de extrema importância, que em comparação com a escala 
de existência da Humanidade é um recurso constante e inesgotável [1], sendo que a ener-
gia oferecida é limpa, amiga do ambiente e abundante [2]. A quantidade de energia for-
necida pelo sol anualmente à superfície terrestre, é de 15 × 1018 kWh, que equivale a 10 
000 vezes o consumo mundial de energia registado durante o mesmo período, sendo que 
cerca de 1/3 da energia que atinge à Terra é refletida para o espaço, e ½ da energia é 
absorvida pela sua superfície. Num dia relativamente limpo a radiação depois de passar 
através da atmosfera atinge a superfície do nosso planeta com uma potência inferior em 
cerca de 30%, isto é, cerca de 1000 W/𝑚2. Esta energia ao entrar em contato com a at-
mosfera da Terra pode ser refletida ou absorvida em três modos diferentes, ou seja, por 
radiação direta, afetando diretamente a superfície, por radiação difusa em que a radiação 
é desviada em direções diferentes por componentes atmosféricos e por radiação refletida, 
ocorrendo por reflexão no solo e objetos em redor. Relativamente ao Continente Europeu, 
a distribuição da radiação solar apresenta a sua maior densidade nos países do Sul, que é 
o caso de Portugal tendo um potencial considerável, que em comparação ao resto da Eu-
ropa recebe em todo o país um valor significativo de radiação solar [1]. Segundo Gil 
(2017), Portugal é um dos países europeus com melhores condições para a exploração 
deste recurso, apresentando um número médio anual de horas de sol variável entre 2200 
e 3000, no continente, e entre 1700 e 2200, para os Açores e a Madeira respetivamente. 







Figura 1.1- Número anual de horas de sol no território de Portugal Continental [3]. 
 
A procura de fontes de energias é uma questão de enorme importância para o Homem no 
mundo, devido à poluição ambiental têm-se recorrido às energias limpas, nomeadamente 
o sol. Sendo que é a fonte com mais importância gerando energia para que a radiação 
solar possa ser transformada através de sistemas e equipamentos, para satisfazer as ne-
cessidades do Homem em diferentes setores (indústrias, residências e instituições acadé-
micas) [4]. A importância da geração de uma energia limpa e sustentável é devido a danos 
ambientais globais e recursos limitados de combustíveis fósseis [5], gerando um interesse 
e aposta na construção de edifícios sustentáveis, focando na não poluição e na qualidade 
renovável que os equipamentos de energia solar fornecem [6]. 
O aumento da população mundial e um rápido progresso da economia mundial levou a 
procura e uma necessidade de recorrer à produção de energia tradicional baseada em com-
bustíveis fósseis, resultando assim em emissão de gases de efeito de estufa, sendo que, a 
queima de combustíveis fósseis gera consequências ao nosso meio ambiente, como 
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degradações ambientais, poluição do ar, alterações climáticas e muito mais [7]. Esta situ-
ação ocorre principalmente nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, sendo que 
parte da procura de energia é recorrida pelos combustíveis fósseis disponíveis. Como já 
referido, além de provocar mudanças climáticas globais causando destruições ao ecossis-
tema do planeta, o uso continuo dos combustíveis fósseis conduz para uma escassez, ou 
seja, não são abundantes e são fontes limitadas de energia. Existem alternativas promis-
soras para o uso de combustíveis fósseis, sendo as designadas fontes renováveis de ener-
gia, incluindo as energias eólica, geotérmica, de biomassa e solar. Entretanto, tanto os 
países desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento estão procurando essas alter-
nativas, adequando-os para as suas situações, com o crescimento da população, junta-
mente com o desenvolvimento económico [8]. Estes vem aplicando também grandes in-
vestimentos em inovação, ciência e tecnologia, em diversos setores principalmente para 
o desenvolvimento nos setores de energias renováveis, apostando nos sistemas de micro-
controladores em inovações tecnológicas (aumentar eficiência dos dispositivos e equipa-
mentos, monitorização, otimização, entre outros) [9]. 
1.2.  Objetivos 
O presente trabalho consiste no projeto de um sistema de controlo de equipamento solar 
térmico com apoio de segunda fonte de calor, otimizando o consumo de energia de um 
determinado sistema energético (caldeiras). Propõe-se projetar, dimensionar e otimizar 
parâmetros de solar térmico de acordo com vontade do cliente, sistema este baseado em 
Arduino. Assim, o objetivo principal deste trabalho é projetar e programar um sistema de 
controlo de solar térmico, e para se conseguir este objetivo, foram necessárias as seguintes 
etapas:  
• Seleção de equipamentos  
• Montagem  
• Programação de Arduíno  
• Teste e otimização  
 
Como objetivo secundário, o desenvolvimento de um plano de negócio de uma startup 
tecnológica, com aplicabilidade em Portugal. 
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1.3.  Estrutura  
 Este trabalho encontra-se divido em seis capítulos, organizados da seguinte forma: 
• O primeiro capítulo é de carater introdutório e tem por finalidade fazer o enqua-
dramento da dissertação, bem como referenciar quais os objetivos do trabalho e 
uma breve descrição sobre a estrutura da mesma.  
 
• O segundo capítulo apresenta uma base teórica, descrevendo o sistema solar tér-
mico, os acessórios do sistema solares que integram as instalações de forneci-
mento de água quente sanitária, coletores solares térmicos, estrutura de suporte, 
permutador de calor, grupo hidráulico, acumulador, central de controlo e canali-
zação e acessórios, seguindo das tipologias de montagem nos sistemas solares tér-
micos, e posteriormente a descrição dos microcontroladores mais concretamente 
o Arduino. 
 
• No terceiro capítulo é apresentado os equipamentos usados para o desenvolvi-
mento da parte prática e da respetiva realização dos ensaios experimentais. 
 
• No quarto capítulo é apresentada a respetiva montagem, a programação do Ar-
duino, testes e otimização realizadas e o desenvolvimento da interface de controlo 
e os respetivos procedimentos adotados para a realização da montagem e o poste-
rior funcionamento do sistema. 
 
• O quinto capítulo apresenta o desenvolvimento do plano de negócio de uma star-
tup tecnológica, com o intuito de mostrar o potencial de negócio que este projeto 
construção e simulação do solar térmico programado “a pedido” apresenta no se-
tor energético. 
 
• O sexto capítulo é reservado somente para as considerações finais ou conclusões 
e são feitas ainda algumas sugestões de trabalho futuro. 
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Capítulo 2  
2. Bases Teóricas  
Este capítulo apresenta as bases teóricas relevantes para uma correta compreensão do 
estudo desenvolvido durante o trabalho. Na primeira parte é apresentada uma descrição 
do sistema solar térmico, seguindo-se da descrição dos acessórios do sistema solares que 
integram as instalações de fornecimento de água quente sanitária (AQS), coletores solares 
térmicos, fluido de transferência térmica, estruturas de suporte, permutador de calor, 
grupo hidráulico, acumulador, central de controlo e canalização e acessórios, seguindo 
das tipologias de montagem nos sistemas solares térmicos. Numa segunda parte é apre-
sentada uma descrição dos microcontroladores com foco no Arduino, sendo um dos mi-
crocontroladores mais famosos da atualidade, seguindo-se da descrição de software para 
desenvolvimentos de aplicativos, como o MIT App Inventor e o MQTT Dash. 
2.1.  Sistemas solares térmicos  
A radiação inesgotável do sol que alcança a superfície terrestre, depois de atravessar os 
cento e cinquenta milhões de quilómetros que separam a terra do astro-rei, possibilita 
reduzir de modo muito considerável o nosso consumo de combustíveis de origem fóssil, 
sendo que o aproveitamento desta radiação deu lugar a tecnologias de energias renová-
veis, das quais se destaca a solar térmica por ser a que apresenta um melhor rendimento. 
O seu coletor, o painel solar, tem uma eficiência que supera os 90% enquanto, por exem-
plo, o painel fotovoltaico apresenta uma eficiência que se situa “apenas” entre os 16 e 
18%. As instalações térmicas, para além de economicamente viáveis, são necessárias para 
preservação do meio ambiente, e a atual abundância de equipamentos e acessórios para 
as mais variadas configurações facilita o projeto e montagem das instalações para o for-
necimento de energia a diversas aplicações de utilização contínua ou sazonal, como por 
exemplo: água quente sanitária, aquecimento por convecção, aquecimento por radiação, 
aquecimento de piscinas [10]. 
As aplicações térmicas usualmente mais utilizadas são para o fornecimento de água 
quente sanitária nas suas diversas utilizações domésticas e no aquecimento por radiação, 
sendo que o aquecimento por radiação apresenta como vantagem em relação ao sistema 
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de convecção clássico o fato de não retirar tanta humidade ao ar aquecido. A segunda 
instalação mais comum em número de instalações é o aquecimento de piscinas que, no 
caso das cobertas, permite a sua utilização durante todo o ano, sendo que no caso das 
descobertas prolonga uns meses o seu normal período de utilização [10]. 
Segundo Benito (2010), as primeiras instalações solares para aplicação doméstica remon-
tam à primeira metade do século passado, que segundo as revistas científicas da época, 
no ano de 1930 começou o interesse por este aproveitamento energético no seio de algu-
mas universidades dos Estados Unidos. Mas nesta época, os cientistas não foram impul-
sionados por um sentimento ecológico, pois esse sentimento chegaria muito mais tarde 
com o aparecimento de monóxido de carbono e outras substâncias perigosas para a vida 
no seio do meio ambiente, mas sim devido a necessidade de disponibilizar AQS nas zonas 
mais isoladas das grandes cidades, por motivos de difícil e dispendioso abastecimento de 
combustíveis convencionais, sendo que por razões obvias, as investigações iniciaram-se 
em terras de alta intensidade de irradiação solar, e já em 1950, a Universidade de Arizona 
testou o funcionamento de painéis térmicos de baixa temperatura e dos respetivos siste-
mas de armazenamento de água quente e controlo térmico em vários dos seus edifícios. 
Em 1966 teve lugar em Roma o congresso “Novas Fontes de Energia”, daí o nascimento 
da aplicação da energia solar no setor doméstico, comercial e da indústria. 
Os sistemas solares de aquecimento de água (SWH) têm um uso abrangente e aplicações 
em setores tanto industriais como domésticos. De acordo com dados da rede de política 
energética renovável (2010), 70 milhões de casas no mundo todo foram relatados por 
estar usando SWH. O aquecimento solar de água não é somente amigo do ambiente, mas 
também exige um custo mínimo de manutenção e operação em comparação com outras 
aplicações de energia solar, sendo que os SWH são económicos, com um período de re-
torno atraente de 2 a 4 anos, dependendo do tipo e tamanho do sistema [11]. 
A tecnologia das instalações solares para os fins indicados está atualmente, em condições 
de satisfazer a totalidade da procura energética. Pode-se verificar na Tabela 2.1, referente 
à irradiação, o valor recebido na superfície terrestre depende da latitude do lugar e da 
estação do ano, assim sendo, considerando três zonas de Portugal de diferente latitude 
durante os extremos climáticos. A irradiação em kWh por metro quadrado de superfície 
e por dia, é mostrada na Tabela 2.1 abaixo: 
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Tabela 2.1- Valor da irradiação recebida na superfície terrestre dependendo da latitude do lugar 
[10] . 
Latitude Zona 
Irradiação Solar Diária 
(kWh/𝒎𝟐/d) 
42.0 º Norte (Valença) 1.4 – 6.4 
40.2 º Centro (Coimbra) 1.7 – 6.8 
37.0 º Sul (Faro) 2.2 – 7.6 
 
Este tipo de situação, pode conduzir a um dimensionamento três a quatro vezes superior 
no Inverno ao Verão, como por exemplo, se durante o Verão é suficiente um coletor solar 
de 2 𝑚2, para o inverno vão ser necessários 8 𝑚2 para satisfazer a mesma procura ener-
gética, o que é excessivo de manter durante todo o ano. Como solução de compromisso 
generalizada opta-se por adotar uma fração solar e dimensionar através desse valor a ins-
talação do tipo permanente, entretanto essa fração, também denominada por cobertura 
solar, corresponde ao quociente entre a energia captada pelo sistema solar térmico e as 
necessidades energéticas dos consumidores. Sendo assim, é considerada a seguinte ex-
pressão [10]:  
 
                                             𝐹𝑠 =  (
𝐸ú𝑡𝑖𝑙
𝐿
)  × 100                                      (1) 
Sendo: 
Fs = Fração Solar (%) 
𝐸ú𝑡𝑖𝑙 = Energia transferida ao sistema  
L = Energia total consumida  
 
Uma fração solar que satisfaça na generalidade os critérios de consumo ecológico sem 
recurso a uma instalação sobredimensionada para a maior parte do ano apresenta uma 
relação 0,3 – 0,85, a qual corresponde satisfazer em 30% as necessidades durante o 
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Inverno e 85% durante o Verão, sendo que o restante é fornecido através do sistema de 
apoio convencional [10]. 
 
Figura 2.1 - construção típica de sistemas de tanques de armazenamento de pequena dimensão 
para aquecimento de água potável [12]. 
 
2.2.  Acessórios dos sistemas solares  
Os acessórios que integram as instalações de fornecimento de AQS, aquecimento de es-
paços habitados e piscinas, com recurso à energia solar, estão organizados em sete grupos, 
que são os seguintes: Coletores solares térmicos, fluído de transferência térmica, estrutura 
de suporte, permutador de calor, grupo hidráulico, acumulador, sistema de apoio, central 
de controlo, canalização e acessórios [10]. 
 




2.2.1. Coletores solares térmicos  
Os coletores solares térmicos são os principais e importantes componentes dos sistemas 
solares térmicos. Eles são dispositivos que absorvem a radiação solar, convertem-na em 
calor e transferem esse calor para um fluido (geralmente ar, água, óleo ou uma mistura), 
que sua vez flui através do coletor. A energia solar assim  recolhida é transportada do 
fluido circulante, seja diretamente para a água quente ou equipamentos de condiciona-
mento de espaço, ou para um reservatório de armazenamento de energia térmica, a partir 
do qual o calor pode ser retirado para o uso/consumo noturno e/ou, em dias nublados [14]. 
Relativamente as suas características, os painéis térmicos apresentam um conjunto de pa-
râmetros térmicos e mecânicos que definem as usas condições de funcionamento, sendo 
os básicos os seguintes [10]: 
• Dimensões. Indicação do tamanho. É fornecido em milímetros por lado e/ou em 
área, em 𝑚2. 
▪ Superfície total e útil. Indicação da área total do painel e da área útil de 
captação. É fornecida em 𝑚2. A última é necessária para os cálculos de 
dimensionamento das instalações. 
▪ Pressão. Indicação das pressões de serviço e pressão máxima do líquido 
que circula no seu interior. É fornecida em bares. 
▪ Caudal nominal. Indicação do caudal em litros por hora que deve circular 
pelo circuito hidráulico. 
▪ Ligações externas. Indicação do tipo (roscado ou encaixe) e tamanho (mé-
trica) das ligações externas de entrada e saída do fluido térmico. 
• Fluido térmico. Recomendação sobre o fluido a utilizar no painel para encher o 
circuito primário. 
• Fator de conversão. Parâmetro que indica o rendimento térmico do painel: por 
exemplo, 0.9 indica que aproveita 90% da energia do solar incidente. Supõem-se 
que os 10% restantes são refletidos.  
Geralmente os coletores ensaiam-se fazendo-os funcionar num banco de provas sob con-
dições estáveis de radiação solar, velocidade do vento, temperatura do fluido à entrada e 
temperatura ambiente. Sendo assim, os resultados obtidos nos ensaios apresentam-se 
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como o rendimento do coletor, ɳ, definido pela relação entre a energia captada e a rece-
bida. A equação que define o rendimento do coletor é expressa da seguinte forma [15]: 
 
                                  ɳ =  𝐹𝑅  ×  (𝜏 × 𝛼) − 𝑈𝐿 × ([
𝑡𝑓−𝑡𝑎
𝐼
])                             (2) 
 
Sendo: 
ɳ - Rendimento do coletor  
𝐹𝑅 - Fator de irrigação (por vezes é expresso por F’) 
𝜏 -Transmitância da cobertura transparente 
𝛼 - Absortância da placa absorsora  
𝑈𝐿 - Coeficiente global de perdas (por vezes é expresso em 𝐹𝑅U ou F’𝑈𝐿) 
𝑡𝑓 - Temperatura media do fluido  
𝑡𝑎 - Temperatura ambiente  
𝐼 - Radiação global incidente sobre o coletor por unidade de área 
 
Além de calcular o rendimento do coletor, pode-se também calcular a quantidade de ener-
gia necessária para conseguir a quantidade de água quente requerida à temperatura dese-
jada (40 - 45ºC), através da quantidade de calor expressa por [15]:  
 
Q = m ×  C𝑝  ×   𝛥𝑡 (3) 
 
Sendo: 
Q – Quantidade de calor  
m – Massa em gramas  
C𝑝  - Calor específico da água  
𝛥𝑡 – Temperatura final - temperatura inicial  
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Geralmente existem dois tipos de coletores de energia solar usados para fornecer energia 
a edifícios: os coletores de aquecimento solar de água, e coletores solares de aquecimento 
de ar, sendo os coletores de aquecimento de água, normalmente os mais usados. Tanto 
para o aquecimento de água e aquecimento do ar, os coletores são vidrados ou não vidra-
dos. Um coletor solar vidrado capta o calor utilizando uma superfície envidraçada no topo 
da superfície de absorção, enquanto que um coletor não vidrado, como o nome já diz não 
tem cobertura de vidro, sendo que geralmente são feitos de borracha de alta resistência 
ou plástico tratado com um inibidor de luz ultravioleta para prolongar a vida útil do sis-
tema. O envidraçamento de coletores solares é um problema crítico, considerando o clima 
(velocidade do vento, chuva e poeira) do local, que pode ter efeitos negativos no desem-
penho do coletor, como a deterioração da superfície absorvente e acumulação de poeira. 
Os coletores de energia solar são também não concentradores ou concentradores. Um 
coletor não concentrador tem a mesma área para intercetar e absorver a radiação solar, 
enquanto que os concentradores, geralmente tem superfícies refletoras côncavas para in-
tercetar e focar a radiação do feixe do sol para uma área de receção menor, deste modo, 
aumentando o fluxo de radiação [14].  
Existem um largo número de coletores solares disponíveis no mercado, assim represen-
tada na Tabela 2.2 abaixo:  
 
Tabela 2.2 - Tipos de coletores solares, descrevendo o seu movimento, taxa de absorção, taxa 
















Coletores planos  
Coletores de tubo de vácuo 






1 – 5 
30 – 80 
50 – 200 














10 – 40 
15 – 45 
10 – 50 
 
60 – 250 
60 – 300 







Refletor Parabólico  







100 – 1000 
100 – 1500 
 
 
100 – 500  
150 – 2000 
Nota: A taxa de concentração é definida pela área de abertura dividida pela área recetora/absorvente do 
coletor. 
Como já referido anteriormente os coletores solares são os principais componentes dos 
sistemas de aquecimento solar de água, sendo que os coletores planos e de tubo de vácuo 
são os mais utilizados em edifícios/residências. As eficiências dos coletores planos são 
normalmente maiores que 30%, e maiores de 45% para os de tubo de vácuo [14]. 
Quanto às inclinações e variações, os coletores solares de aquecimento de água devem 
ser orientados diretamente em direção ao equador, voltado para o sul no hemisfério norte 
e para o norte no hemisfério sul. O ângulo ideal de inclinação do coletor é igual à latitude 
da localização, com variações angulares de 10-15 °, mais ou menos dependendo da apli-
cação, sendo que os coletores devem situar-se de tal forma que ao longo do período anual 
de utilização aproveitem a máxima radiação solar incidente [14]. Orientam-se ao Sul ge-
ográfico, não coincidente com o magnético, definido pela bússola (há uma diferença de 
5º).  
Desvios até 20º relativos á orientação Sul não afetam gravemente o rendimento e a ener-
gia térmica fornecida pelo equipamento solar. Com um desvio para leste o período diário 
de captação adiantar-se-á cerca de uma hora por cada 15º de desvio. Se o desvio é para 
Oeste, o período de captação retardar-se-á na mesma proporção, com um ligeiro acrés-
cimo no rendimento pelo facto de funcionar mais tempo durante as horas em que a tem-
peratura ambiente é mais elevada. Na Tabela 2.3 abaixo esta representado as inclinações 







Tabela 2.3 - Inclinações dos coletores, segundo o uso e a época do ano. [17]  
Utilização  Ângulo  
Todo o ano (A.Q.S)             Latitude do local -5º 
Inverno (aquecimento) Latitude do local +15º 
Verão (piscinas descobertas/ hotéis temporada) Latitude do local -15º 
 
Variações de 10º relativamente ao ângulo de inclinação ótimo não afetam praticamente o 
rendimento e a energia térmica útil fornecida pelo equipamento solar. Desvios de orien-
tação e inclinação superiores aos assinalados devem compensar-se com uma maior super-
fície de coletores [17]. 
Relativamente aos coletores mais usados, o coletor plano é o mais utilizado, muito em-
bora a tendência pareça estar a mudar para os tubos de vácuo, por terem um rendimento 
mais elevado, os quais se caracterizam em determinadas situações, embora terem um 
preço superior [10]. Ambos são descritos em seguida. 
2.2.1.1. Coletores planos  
Quando a radiação solar passa por uma cobertura transparente e embate com a superfície 
do absorvente enegrecido de alta absortividade, grande parte dessa energia é absorvida 
pela placa e depois transferido para o meio de transporte nos tubos de fluido, a serem 
transportados para armazenamento ou uso. A parte inferior da placa de absorção e o lado 
do revestimento são bem isolados para reduzir as perdas de condução.  
A cobertura transparente é usada para reduzir as perdas por convecção da placa absor-
vente através da restrição da camada de ar estagnada entre a placa de absorção e o vidro. 
Isso também reduz as perdas de radiação do coletor, como o vidro é transparente para as 
curtas radiações de ondas recebida pelo sol, mas é quase opaca à radiação térmica de 




Figura 2.3 - Exemplo de um coletor solar plano [18]. 
 
Os coletores planos geralmente são permanentemente fixos numa posição e não acompa-
nham a trajetória do sol, e como já referido, quanto às inclinações e variações, devem ser 
orientados diretamente em direção ao equador, voltado para o sul no hemisfério norte e 
para o norte no hemisfério sul, cujo o ângulo ideal de inclinação do coletor é igual à 
latitude da localização, com variações angulares de 10-15 °, mais ou menos dependendo 
da aplicação. É de longe o tipo de coletor mais utilizado, e é geralmente utilizado para 
aplicações de baixa temperatura, sendo até 100 °C, embora alguns novos tipos de coleto-
res utilizam isolamento a vácuo e/ou TI (isolamento transparente) podendo alcançar va-
lores ligeiramente mais altos. Devido à introdução de revestimentos altamente seletivos, 
os padrões atuais dos coletores planos podem atingir temperaturas de estagnação de mais 
de 200 °C e com esses coletores boas eficiências podem ser obtidas até temperaturas de 
cerca de 100 °C. Foram construídos em uma ampla variedade de modelos e de diversos 
tipos de materiais, também usados para o aquecimento de fluídos assim como a água, 
água e aditivos anticongelante, ou ar.  
Entretanto, tem uma vida longa e eficaz, apesar dos efeitos adversos da radiação ultravi-
oleta, corrosão e entupimento por causa da acidez, alcalinidade ou rigidez do fluido de 
transferência de calor, congelamento da água ou acumulação de poeira ou humidade no 
vidro, e danos causados no vidro devido a expansão térmica, granizo, vandalismo ou ou-
tras causas, e estas causas podem ser minimizadas com o uso de vidro temperado [16]. 
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Para os coletores planos existem duas versões: o coletor metálico (plano com cobertura) 
para as instalações de AQS, e de polipropileno ou similar (plano sem cobertura) para o 
aquecimento de piscinas. Os coletores planos com cobertura é o mais utilizado, visto que 
foi o primeiro a ser introduzido no mercado, apresentando um baixo preço, e é baseado 
no princípio do corpo negro que, como já se sabe, absorve a energia solar incidente que 
no seu interior circula o fluido a ser aquecido, transferindo-se diretamente ou indireta-
mente para o acumulador [10]. É composto por quatro elementos dispostos numa caixa 
de alumínio ou aço, sendo tais acessórios apresentados seguidamente [19]:  
• Cobertura: superfície frontal de vidro, que provoca o efeito de estufa e reduz as 
perdas de calor. Os materiais mais utlizados são geralmente o vidro e ocasional-
mente o plástico, sendo que é muitas vezes utilizado um vidro com baixo teor em 
ferro com uma espessura de 3-4 mm. Possui características que permitam uma 
transmissão elevada de luz, por conseguinte uma baixa reflexão durante a vida útil 
do coletor, bem como resistir à pressão do vento, impacto de objetos e choques 
térmicos. 
 
• Absorsor: a peça essencial de um coletor plano. É constituída por uma chapa me-
tálica, que apresenta boas características de absorção de calor sendo fabricadas 
em alumínio ou cobre com revestimentos a preto-baço ou com revestimentos se-
letivo e tubos de transferência de calor ligados ao coletor. É parcialmente refletida 
e parcialmente absorvida, quando a radiação solar atinge o absorsor, sendo que, 
da absorção da radiação solar gera calor, que é transferido da chapa metálica para 
os tubos ou canais de escoamento, que através desses tubos de escoamento o flu-
ído de transferência térmica transporta o calor para os tanques de armazenamento. 
 
• Isolamento: o coletor tem uma camada de isolamento entre a caixa e a placa ab-
sorsora, para reduzir as perdas de calor para o ambiente, através de condução tér-
mica. Tendo em consideração que o coletor pode atingir temperaturas máximas, 
os isolamentos de fibra mineral são os mais indicados para suportar estas tempe-
raturas, sendo que os materiais mais utilizados são: o poliuretano, a lã de rocha e 
a lã de vidro. 
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• Ligações hidráulicas: o painel incorpora ligadores roscados destinados à entrada 
do fluido frio e à saída do fluido quente, e a estas ligações podem-se acoplar vál-
vulas de corte para isolar o circuito hidráulico, um purgador para extrair o ar das 
tubagens e sondas de temperatura destinadas ao controlo diferencial, sendo que 
grande parte dos painéis comerciais incorporam ligadores nas laterais da caixa 
para permitirem a ligação em série ou em paralelo dos painéis [10]. 
 
 
Figura 2.4 - Áreas em um coletor plano [12]. 
 
Entretanto, para o aquecimento das piscinas e outras aplicações para as quais é suficiente 
colocar a temperatura da água a 24-26 °C, utilizam-se os coletores planos sem cobertura 
ou flexíveis, sendo painéis de polipropileno, borracha ou similar, que apresentam uma 
solução económica, de baixo peso e muita flexibilidade na montagem. O material com 
que se fabricam os coletores solares flexíveis é, fundamentalmente, um polímero termo-
plástico muito leve com uma configuração externa que lhes permite uma grande flexibi-
lidade de ângulos de orientação, podendo ser instalados sobre os telhados sem ter em 
conta as preocupações necessárias para os coletores planos com cobertura (dado o seu 
elevado peso), visto que se desmontam facilmente no final da época de utilização. O seu 
princípio de funcionamento é o mesmo que nos coletores planos com cobertura, existindo 
no seu interior uma rede de canais por onde circula o líquido que aquece por ação do sol 
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e da capacidade térmica do material empregue, dispondo também de ligações para entrada 
de água de retorno e saída da água quente [10].  
Em relação a percentagem no mercado, o coletor solar plano representa aproximadamente 
85% a 90%, no aquecimento solar de água potável, apresentando vantagens como: estru-
tura robusta, simples, tecnicamente aperfeiçoado, boa relação entre o preço/desempenho, 
mais oticamente atraente devido a sua área de superfície plana.  
De seguida é apresentada na Tabela 2.4, as típicas características de um sistema de coletor 
plano segundo Kaligirou (2004). 
 
Tabela 2.4 - Característica de um típico sistema de coletor plano para o aquecimento de água 
[16]. 
Parâmetros  Coletor plano simples  Coletor plano avançado 
Acoplamento da placa absor-
vente com a tubagem 
Embutido Soldado por ultrassom 
Revestimento absorvente Tinta preta 
Revestimento seletivo de 
crômio 
Envidraçamento 
Vidro com baixo teor de 
ferro 
Vidro com baixo teor de 
ferro 
Ângulo de inclinação do cole-
tor 
Latitude +5 a 10° Latitude +5 a 10° 
 
2.2.1.2. Coletores tubos de vácuo  
Os coletores planos convencionais foram desenvolvidos para uso em climas ensolarados 
e quentes, no entanto seus benefícios são bastante reduzidos quando a condição se torna 
desfavorável durante os dias frios, nublados e ventosos. Além disso, influências climáti-
cas, como condensação e humidade causa uma deterioração precoce e interna dos mate-
riais, que resulta em um desempenho reduzido e leva a falhas no sistema. Entretanto, 
coletores tubos de vácuo funcionam de forma diferente em relação aos outros coletores 
disponíveis no mercado. A ETC demonstrou que a combinação de uma superfície seletiva 
e um supressor de convecção eficaz pode resultar num bom desempenho em altas tempe-
raturas. O invólucro de vácuo reduz a perda de convecção e condução, logo os coletores 
 18 
tubo de vácuo podem operar em temperaturas mais altas que o coletor plano. No caso do 
FPC, eles coletam tanto radiação direta quanto difusa, entretanto, sua eficiência é maior 
em baixos ângulos de incidência que por sua vez este efeito tende a dar à ETC uma van-




Figura 2.5 - Exemplo de um coletor tubo de vácuo [18]. 
 
Água ou glicol, circula através do coletor e capta o calor através dos tubos, e o líquido 
aquecido circula através de um outro permutador de calor e emite calor para a água que é 
armazenada em um tanque de armazenamento solar [16]. Resumindo, os coletores tubos 
de vácuo podem atingir temperaturas substancialmente altas em relação aos coletores pla-
nos devido as cargas térmicas no isolamento da tubulação sendo que o sensor de controle 
e a transferência de calor podem ser muito altos. Os isolamentos perto dos coletores de 




Figura 2.6 - Seção transversal através de um tubo de vácuo da tubulação de calor [12]. 
 
Segundo Remmes (2002), os coletores tubos de vácuo apresentam vantagens como:  
• Temperaturas operacionais mais altas podem ser alcançadas, do que com os cole-
tores planos. A temperatura alta pode ser benéfica para o processo de aqueci-
mento, como por exemplo, para indústrias e refrigeração solar  
• Reduz as perdas térmicas comparado com os coletores planos, devido ao excelente 
isolamento térmico  
• Maior rendimento energético do que os coletores planos com a mesma área de 
absorção efetiva. Isso pode ser uma vantagem com instalações em pequenas áreas 
de montagem. No entanto, o rendimento energético dos tubos de vácuo é consi-
deravelmente maior do que o dos coletores planos em altas temperaturas. 
• Construção compacta próxima do coletor que não requer material de isolamento 
interior, e desta forma não ocorre nenhuma penetração de umidade ou sujeira no 
coletor, e nenhum deposito devido à dispersão do isolamento interior, etc. 
 
Sendo as desvantagens: 
• Altas temperaturas de estagnação com demandas correspondentes em todos os 
materiais usados próximos à matriz e no fluido de transferência de calor. 
• Custos específicos consideravelmente mais altos (custos por 𝑚2 de área absor-
vente) do que com os coletores planos. O aumento nos custos não é compensado 
se forem necessárias apenas baixas e médias temperaturas de funcionamento (ex. 
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com aquecimento solar de água potável), apesar da maior eficiência e da possibi-
lidade resultante da redução da área da matriz. 
• Custos elevados para o calor solar disponível a uma faixa média de temperaturas 
de funcionamento, uma vez que as vantagens de custo são somente em altas tem-
peraturas de funcionamento.  
 
De seguida, é apresentado na Tabela 2.5 as características de um típico coletor tubo de 
vácuo segundo Kalogirou (2004). 
 
Tabela 2.5 - Característica de um típico sistema ETC  [16]. 
Parâmetros  Valor 
Diâmetro do tubo de vidro  65 mm 
Espessura do vidro  1.6 mm 
Comprimento do coletor  1965 mm 
Placa absorvente  Cobre 
Revestimento  Seletivo 
Área do absorvedor para cada coletor  0.1 𝑚2 
Ângulo de inclinação do coletor Latitude +5 a 10° 
 
Após serem descritas os dois tipos de coletores mais usados para o aquecimento de água 
quente sanitária, é apresentado de seguida a sobreposição das curvas de eficiência referi-







Figura 2.7 - Eficiências médias dos coletores (Te – temperatura de entrada , Ta – temperatura 
ambiente) [20]. 
 
De acordo com a figura apresentada, relativamente a uma melhor eficiência destaca-se o 
coletor plano sem cobertura, sendo que a temperatura da água de entrada e a temperatura 
ambiente são próximas, isto é, terá melhor eficiência quando a temperatura ambiente for 
alta e consequentemente as perdas térmicas forem baixas. O uso de cobertura no coletor, 
já é necessário quando a temperatura ambiente for mais baixa, e mostra ser mais eficiente 
quando é usado um coletor plano com cobertura. Relativamente com o uso do coletor 
tubo de vácuo, tem-se um melhor rendimento onde as temperaturas ambientes são baixas 
e a temperatura da água quente será muito superior à ambiente, podendo concluir então 
que o isolamento é parte importante de um coletor que será utilizado em ambientes com 
invernos rigorosos, e por outro lado, um bom isolamento pode atrapalhar o seu desempe-
nho em ambientes com temperaturas ambiente alto [20].  
 
     2.2.1.3. Interligação de coletores  
Os coletores são formados por um conjunto de captação, respetivos elementos de fixação 
e demais acessórios, sendo que num conjunto de captação todos os coletores devem ser 
do mesmo modelo. Para a colocação do número de coletores necessários, há que ter em 
conta a limitação de superfície disponível, assim como a forma que esta pode ter, fazendo 
com que haja a necessidade de encontrar soluções engenhosas, através de combinações 
serie-paralelo segundo a aplicação a que se pretende dar à água quente. O normal é dis-
tribuir os coletores em paralelo, formando filas que por sua vez se interligam também em 
 22 
paralelo, sendo que em regra geral, para uma distribuição uniforme do caudal é preciso 
que todas as filas de coletores tenham o mesmo número de coletores para assegurar perdas 
de carga iguais em todas elas, sem aumentar os custos com acessórios [15].  
Segundo o Instituto de Soldadura e Qualidade, os grupos de coletores podem interligar-
se de três formas: série, paralelo e paralelo de canais. A seguir uma breve descrição dos 
mesmos. 
• Ligação em série - neste tipo de ligação o caudal de circulação é igual em todos 
os coletores, sendo que a circulação em série permite menores caudais, secções 
de tubagem mais pequenas e trajetos mais curtos, o qual reduz os custos de insta-
lação e operação. Uma ligação em serie de dois coletores ou de duas filas de co-
letores, leva a um aumento da temperatura da água produzida, o que diminui o 
rendimento da instalação, pelo que poucas vezes se adota esta solução (só quando 





Figura 2.8 - Ligação em série de um coletor [15]. 
 
O caudal de circulação é igual em todos os coletores, sendo que a ligação de entrada a 
cada fila é realizada pelo tubo de ligação inferior do primeiro coletor e a saída pelo tubo 
de ligação superior do último coletor da linha. Para designar o número máximo de cole-
tores que podem ser ligados em série, é preciso ter em conta que a temperatura nos últimos 
pode ser elevada, podendo provocar danos nos materiais ou na formação de vapor no 
circuito, pelo que importa saber as recomendações do fabricante. 
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• Ligação em paralelo - esta ligação proporciona funcionamentos térmicos similares 
em todos eles, sempre que o número em cada fila não supere os valores estabele-
cidos pelo fabricante, sendo que pode ser admissível um número máximo de 10 
coletores, embora raramente se exceda os 4 coletores. Este tipo de ligação propor-
ciona maior rendimento, aumentando também o comprimento e diâmetro das tu-
bagens pois o caudal é a soma dos caudais em todos os coletores, aumenta o nú-
mero de acessórios, da instalação de bombagem o que leva a um aumento do custo 
da instalação O traçado é realizado de modo a que o tubo geral de retorno, pelo 
qual circula o fluido aquecido, tenha o percurso mais curto possível. 
 
 
Figura 2.9 - Ligação em paralelo de um coletor [15]. 
 
• Ligação em paralelo de canais – a ligação em paralelo poderá ser feita em paralelo 
de canais, com a vantagem de necessitar de um menor comprimento de tubagens, 
sendo que o número máximo de coletores ligado em paralelo de canais será quatro. 
 
 
Figura 2.10 - Ligação em paralelo de canais de um coletor [15]. 
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2.2.2. Fluido de transferência térmica  
Independentemente do tipo utilizado, o líquido que circula no interior dos painéis solares, 
não deve ser somente água dos sistemas de abastecimento público, visto que pode haver 
uma possibilidade de congelamento durante as noites de inverno, e entre outras razões. 
Para evitar esse efeito, nos painéis solares e em todos os circuitos associados circula uma 
mistura de água potável, com anticongelante (concentrado e anticorrosivo) e outros pro-
dutos concebidos para limitar a deterioração no interior das tubagens, sendo este líquido 
denominado por “fluido térmico” por contração de “fluido de transferência térmica”, o 
que é uma realidade, uma vez que é contido em forma de incremento da sua temperatura 
a energia captada pelo sol. Como referido, esta mistura evita que o fluido se solidifique 
nas geadas de inverno, e não só, como complemento fornece proteção ao circuito hidráu-
lico frente à oxidação e outros efeitos adversos. Um dos concentrados mais utilizados 
como por exemplo, tem-se o propilenglicol, que em determinadas proporções pode evitar 
a formação de gelo no líquido com temperaturas próximas de -50°C, sendo que estende o 
seu ponto de ebulição a temperaturas superiores a 150°C, tendo em conta que o fluido 
térmico de saída dos coletores pode alcançar uma temperatura próxima dos 100°C, nas 
horas e período do ano mais favoráveis, embora nas instalações de baixa temperatura 
devem estar limitadas a 90°C [10][15]. 
 
 
Figura 2.11 - Apresentação comercial do líquido térmico [21]. 
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Geralmente situa-se no intervalo de 20-40%, a percentagem de aditivo a juntar à água 
para formar o fluido térmico determinada pelos fabricantes dos painéis térmicos, sendo 
este resultado uma mistura inodora, higroscopia e de condição não tóxica com a qual se 
enche o circuito primário e que percorre os painéis, transportando o calor até o acumula-
dor, que armazena a água quente [10].  
2.2.3. Estruturas de suporte  
As estruturas de suporte, são estruturas metálicas sobre as quais os painéis solares se en-
contram fixadas. São estruturas que apresentam uma extrema importância na montagem, 
pois devem garantir a estabilidade necessária dos painéis perante a eventuais ventos e 
neve, estando disponíveis numa vasta gama permitindo a instalação em superfícies planas 
e inclinadas. Se o local selecionado para o comprimento das condições de orientação e 
minimização dos impactos visuais for uma superfície plana (terraço ou o solo do edifício), 
utiliza-se uma estrutura para superfície plana como representado na Figura 2.12 [10]. 
 
  
Figura 2.12 - Estrutura para superfície plana [21]. 
 
Este tipo de estrutura de suporte é composto por um conjunto de barras metálicas e res-
petivos parafusos de fixação, podendo ser fixada diretamente à base mediante parafusos, 
similares a maciços de fixação de betão ou similar colocados previamente. As barras in-
clinadas fixam-se às que estão na vertical através de grampos e parafusos, podendo ter 
um ponto fixo de inclinação dos painéis solares ou um mecanismo que facilite a alteração 
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desse valor consoante a localização. Resumindo, este tipo de estrutura apresenta pelo me-
nos três variáveis: a área disponível para colocar os painéis, o modo de fixação ao solo e 




Figura 2.13 - Estrutura para superfície plana sobre maciços de betão (Brigantia ecopark). 
 
Relativamente as superfícies inclinadas, com uma orientação adequada, constituem o lo-
cal ideal para a instalação dos painéis solares, pois permitem uma melhor integração ar-
quitetónica, sendo que os painéis ficam protegidos dos ventos fortes. Existem diversas 
variedades de acessórios que permitem sempre encontrar uma solução para a fixação das 
estruturas de suporte, sendo que as barras verticais e horizontais da estrutura metálica 
podem fixar-se às telhas com recursos a grampos ou parafusos. Este não é o único método, 




Figura 2.14 - Estrutura para superfície inclinada [21]. 
 
Se os coletores forem montados em um telhado inclinado, sua orientação estará natural-
mente ligada à inclinação do telhado específico, no entanto, as inclinações de telhados 
usualmente é de cerca de 45 °, que corresponde com a inclinação desejada dos painéis em 
latitudes médias. Entretanto telhados com inclinações entre 20° e 50° proporcionam per-
das mínimas de rendimento (menos de 5%). Mesmo se o ângulo de azimute de um deter-
minado telhado desvia-se até 45 ° do Norte/sul, o rendimento solar diminui apenas ligei-
ramente, no entanto, em determinados casos telhados menos inclinados apresentam um 
melhor desempenho [12].  
2.2.4. Permutador de calor 
Existem duas razões que os fluidos térmicos procedentes dos coletores solares não po-
dem ser utilizados como água quente sanitária de consumo [10]:  
1. Pode conter agentes de proteção dos tubos internos e externos aos painéis e /ou 
anticongelantes para evitar o congelamento no inverno  
2. Esse circuito hidráulico, que é denominado primário, poderá não reunir as condi-
ções higiénicas necessárias para tal, sendo que a solução passa por introduzir entre 
o circuito portador do calor de origem solar e o de consumo de água quente sani-
tária um acessório de permuta térmica. 
A necessidade de isolar o fluido que circula pelos tubos dos painéis térmicos, torna obri-
gatório a instalação deste importante acessório, sendo uma peça externa ao sistema ou 
estar integrado no acumulador de água quente, o que é o habitual nas instalações mais 
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pequenas. Portanto, existem dois sistemas possíveis de permutação térmica, o acessório 
externo e a serpentina no interior do acumulador [10]. 
 
  
Figura 2.15 - Exemplo de um permutador de calor [22]. 
 
O permutador externo é composto por placas metálicas com circuitos isolados hidrauli-
camente entre eles, onde por um circula o fluido quente procedente dos painéis e, pelo 
outro, a água sanitária a aquecer no acumulador, sendo que entre ambos se efetua a trans-
ferência térmica. As perdas energéticas associadas, e o caudal que pode circular nos seus 
circuitos, constituem as suas características principais, sendo que este tipo de permutador 
não é utilizado em pequenas instalações. A serpentina de cobre dentro do acumulador é a 
solução mais utilizada em pequenas instalações de habitações ou similares, onde circula 
o fluido quente procedente dos painéis, transferindo a sua energia térmica à água circun-
dante [10]. 
 
2.2.5. Grupo Hidráulico  
O grupo hidráulico é um conjunto de acessórios  que se destina facilitar a movimentação 
dos fluidos térmicos entre os painéis solares e o permutador de calor, como já referido 
podendo ser interno ou externo ao acumulado, sendo esta central composta por uma 
bomba de circulação alimentada por energia elétrica, um vaso de expansão para manter a 
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pressão, válvulas e outros equipamentos. Entretanto considera-se que esse circuito é for-
mado pelas seguintes partes básicas [10]: 
• Tubagens: basicamente, as tubagens das instalações devem ser compatíveis com 
as condições de higiene e com as temperaturas dos líquidos em circulação, ser 
adequadas à pressão a suportar, ter condições de resistência à corrosão e outras 
caraterísticas similares. As tubagens pelas quais se transmite o líquido quente de-
vem estar inseridas num material isolante para militar as perdas térmicas e evitar 
possíveis queimaduras durante as operações de manutenção e reparação, entre-
tanto, não se utiliza o mesmo tipo de tubagens em todos os circuitos. 
 
• Bombas de circulação: Acessórios de configuração eletromecânica, que se des-
tina a impulsionar o líquido através dos circuitos hidráulicos e estão submetidos 
aos mesmos requisitos que as tubagens, sendo as suas principais características o 
caudal, o consumo elétrico e a tensão de alimentação.  
 
• Vaso de expansão: é um acessório importante instalado com o intuito de absorver 
as variações de pressão hidráulica, que é produzido no líquido do circuito primário 
como consequência das variações de temperatura, com especial atenção nos perí-
odos de forte incidência da radiação solar, sendo as suas características principais 
a pressão de trabalho e o volume de líquido admissível.  
 
• Sistema de enchimento, purga e esvaziamento dos painéis: conjunto de aces-
sórios destinados a facilitar o enchimento dos painéis com o fluido térmico, e 
purga utilizado para a extração do ar retido nas tubagens, servindo também para a 
realização de um eventual esvaziamento para manutenção. O enchimento é muito 
importante, já que o líquido deve alcançar uma determinada pressão para conse-
guir um bom desempenho térmico. Já o esvaziamento é executado através de uma 
válvula unida a um sistema de esgoto, sendo que antes de realizar o esvaziamento 
do circuito primário deve-se ter em consideração que o líquido dos painéis, bem 
como o circuito hidráulico, podem estar a uma temperatura elevada, com valores 
superiores a 90 graus.  
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• Purgador: acessório destinado a extrair o ar retido de modo similar ao utilizado 
nos radiadores de aquecimento domésticos e que é colocado no ponto mais alto 
da instalação, podendo ser do tipo manual ou automático. 
 
• Válvulas: conhecidos acessórios mecânicos que se intercalam nas tubagens para 
acionar o controlo líquido. Existem três tipos que se aplicam no circuito hidráu-
lico: 
 
▪ De corte: válvulas utilizadas para impedir a circulação do líquido 
(a válvula de corte mais aplicado é o esférico). 
 
▪ De segurança: são do tipo mola utilizadas para limitar a pressão do 
líquido em circulação. Basicamente protege a instalação, ajustando 
de forma a expulsarem o fluido para o exterior quando este ultra-
passa um valor predefinido. 
 
▪ De retenção: são válvulas tipo anti-retorno aplicadas para evitar 
que o fluido circule no sentido contrário, que poderia acontecer a 
durante noite, quando a temperatura do líquido no acumulador for 
superior à dos painéis térmicos 
 
De seguida é apresentada na Figura 2.16, exemplos de um conjunto de acessórios que 















Figura 2.16 - a) Bombas dos circuitos primário e secundário de uma instalação [23]; b) Vaso de 
expansão[24] ; c) Purgador [21]; d) Válvula retenção por mola [21]. 
 
2.2.6. Acumulador 
É o acessório de armazenamento energético da água da rede de consumo, cuja tempera-
tura foi elevada através do sistema solar, sendo que é possível manter a água quente me-
diante as propriedades da sua massa e da capacidade colorífica, que por sua vez é muito 
alta, representando cerca de 4,186 KJ/Kg °C, o que representa uma capacidade volumé-
trica de 4,186 KJ/°C 𝑚3. Basicamente o fluido quente proveniente dos painéis solares 
encarrega-se de aumentar a sua temperatura e o sistema de controlo encarrega de manter 
a sua temperatura num valor predefinido. Relativamente as instalações de dimensão re-
duzidas, é necessária a instalação de um permutador de calor entre a água quente proce-
dente dos painéis solares e a água sanitária de consumo no interior do acumulador, pas-




Figura 2.17 - Detalhe do acumulador com duas serpentinas, uma para a permuta térmica com os 
painéis solares e outra para o sistema de apoio [12]. 
 
As instalações solares térmicas são projetadas e dimensionadas, de forma a satisfazerem 
a totalidade das necessidades de AQS durante todo o ano, ou de forma parcial, com o 
recurso a um apoio energético. Podem ser projetadas para uma utilização sazonal, recor-
rendo durante os meses frios a um sistema de apoio externo, no caso do verão supõe-se 
um considerável sobredimensionamento, sendo que este sobredimensionamento deve ser 
evitado, mas para tal, terá de recorrer ao sistema de apoio durante o inverno. Entretanto, 
o sistema energético auxiliar, pode ser baseado, por exemplo, numa caldeira a gás ou 
numa resistência elétrica, comandada pela central de controlo da instalação solar, visto 
que só se utiliza o apoio quando é detetada uma escassez de energia provenientes do sol. 
No sistema de apoio circula normalmente pela segunda serpentina do acumulador, que 
serve de permutador térmico a água quente, aumentando assim a sua temperatura no de-
pósito, destinada ao consumo. Relativamente a outros acumuladores, neste caso os co-
merciais, a energia de apoio é conseguida através de recurso a uma resistência elétrica 
colocada no seu interior, sendo que é colocada em funcionamento pela central de controlo 
com os critérios já expostos [10]. 
Independentemente do número de serpentinas contidas no acumulador e do método de 
apoio energético utilizado, o depósito de água pode ser formado por três partes básicas 
[10]: 
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• Carcaça ou revestimento: Corresponde à estrutura do equipamento, em que es-
tão dispostos, entre outros, elementos de ligação para a entrada e saída do líquido 
de cada circuito. É construída com aço galvanizado tratado quimicamente ou so-
lução similar. 
• Isolamento: Corresponde a uma capa de espuma rígida de poliuretano, lã de rocha 
ou fibra de vidro utilizada como isolante térmico, que é colocada entre o depósito 
interior que contém o líquido e o revestimento exterior. 
• Cilindro: é o acessório que contém água quente, sendo que nos seus interiores, 
habitualmente, estão dispostas as serpentinas de cobre e, eventualmente, uma re-
sistência elétrica de apoio, podendo ser de aço inoxidável, com o seu interior vi-
trificado ou de solução similar. Pode conter um ânodo de magnésio para proteger 
o aço da possibilidade de oxidação em consequência dos pequenos poros no re-
vestimento interior que surjam com tempo, e como proteção do deposito, é incor-
porada uma válvula de segurança limitando a pressão hidráulica. 
 
2.2.7. Central de controlo  
A água quente fornecida pelo sistema solar necessita de controlo pelo menos em duas 
situações específicas: para manter a temperatura da água no acumulador e para arrancar 
o sistema de apoio quando o solar não consegue satisfazer a procura. Utiliza-se o contro-
lador diferencial para manter a temperatura da água do acumulador no valor previsto (re-
gra geral próxima de 60ºC para um consumo a 45ºC), e controla o arranque e paragem da 
bomba de circulação do circuito primário. Basicamente consiste em uma unidade eletró-
nica, com possibilidade de ligação a um PC para programação dos parâmetros de funcio-
namento da instalação, que por sua vez recebe diversas informações de temperatura dos 
líquidos em diferentes pontos do circuito, controlando a bomba de circulação e o sistema 
de apoio energético [10], [15].  
Apresenta a seguinte composição básica [10]:  
• Central eletrónica: denominada de controlador diferencial, é uma unidade de 
configuração eletrónica que desempenha funções como: arranca a bomba do cir-
cuito primário quando a temperatura do fluido de saída dos painéis é superior a 
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7ºC (a da parte inferior do acumulador), para a bomba do circuito primário quando 
o diferencial de temperatura é inferior a 2ºC, coloca em funcionamento o sistema 
de apoio quando o sistema solar não consegue satisfazer a procura. 
 
Existem uma vasta variedade no mercado de controladores diferenciais com inúmeras 
características. A Figura 2.18 apresenta um modelo comercial. 
 
Figura 2.18 - Controlador Solar SCOP-BS/ [25]. 
 
• Sensores de temperatura: estes acessórios equivalem a sensores de tipo resistivo 
(apresentam uma determinada resistência elétrica dependendo da temperatura), 
sendo que são aplicados à saída do fluido térmico do último coletor e acumulador, 
entres outros pontos fundamentais da instalação, e assim são determinadas as tem-
peraturas e a central eletrónica atuam em conformidade. Os sensores são introdu-
zidos em bainhas metálicas e estas no fluido cuja temperatura se deseja medir, e 
as suas ligações elétricas são interligadas à central através de cabos cujo tipo é 
recomendado pelos fabricantes da central em causa. 
 
2.2.8. Canalização e acessórios  
Este grupo envolve uma grande variedade de acessórios específicos e básicos, entre os 
quais são incluídos [10]:  
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• As tubagens entre os coletores solares e o acumulador, tubagens de água fria de 
entrada, tubagens de saída de água quente e outras ligações auxiliares. 
 
• Isolamento térmico para as tubagens de água quente, visto que com esta aplicação 
deste isolamento pretende-se evitar perdas energéticas, e também, evitar queima-
duras acidentais para os utilizadores do sistema, durante as operações de manu-
tenção. 
 
• Sondas de temperatura e manómetro a instalar em diferentes pontos do circuito 
hidráulico. 
 
• E as já referidas, válvulas de corte, purgadores manuais ou automáticos para extrai 
o ar do circuito. 
 
2.3. Tipologias de montagem nos sistemas solares térmicos  
Com o destino de proporcionar água quente sanitária ou de aquecimento, as instalações 
de energia solar térmica a instalar em habitações, comércio ou similares, adotam duas 
configurações muitos distintas, que ao nível das prestações e benefícios, como em difi-
culdade de montagem, sendo a tipologia baseada no sistema termossifão e a tipologia 
baseada no sistema de circulação forçada. De seguida são apresentados os seus aspetos 
técnicos [10].  
2.3.1. Sistema termossifão 
Este tipo de sistema aquece a água potável ou um fluido de transferência de calor, sendo 
que contam com a convecção natural para transportá-lo do coletor para o armazenamento. 
É induzido sempre que há sol suficiente, pois esses sistemas não precisam de bombas 
[26]. É um tipo de sistema simples e económico que apresenta grande limitações como 
por exemplo: é necessário colocar o acumulador no exterior e numa altura superior à dos 
painéis, contudo este sistema é utilizado, com excelentes performances, em pequenas ha-
bitações com reduzido consumo de água quente sanitária. A produção por convecção é 
um princípio físico que ocorre como consequência da alteração da densidade do fluido 
com um gradiente de temperatura entre os extremos do circuito hidráulico, sendo que este 
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gradiente é conhecido pela diferença de temperatura do fluido entre a saída dos painéis e 
o retorno procedente do permutador de calor situado no acumulador [10]. 
 
Figura 2.19 - Sistema termossifão em um telhado inclinado com tanque de armazenamento fora 
[12]. 
 
2.3.2. Sistema de circulação forçada  
A montagem de circulação forçada denomina pela possibilidade de incorporar no sistema 
solar meios eletrónicos de controlo das temperaturas, especialmente, a de colocar o acu-
mulador de água quente sanitária no interior dos edifícios. A circulação do fluido, do 
circuito primário é efetuada através de uma bomba elétrica comandada pelo sistema de 
controlo. De acordo com o diferencial de temperatura definido (correspondente ao dife-
rencial entre os painéis solares e o acumulador), o sistema de controlo consegue arrancar 
e parar a bomba. Devido aos sensores de temperatura colocados na saída do último painel 
e na parte inferior do acumulador, são fornecidos à central de controlo informação para o 
comando da bomba [10], [15]. 
Os valores do diferencial de temperatura necessários para que se produzam mudanças no 
funcionamento da bomba são as seguintes [10]:  
• Arrancar a bomba: quando se deteta uma diferença de temperatura superior a 7°C. 
 
• Paragem da bomba: quando a diferença de temperatura entre ambos os pontos é 




Figura 2.20 - Montagem de circulação forçada [10]. 
 
Após a descrição do sistema solar térmico, dos seus componentes e da forma de monta-
gem, é importante referir que houve um aumento no foco na melhoria do sistema de con-
trolo e monitorização do solar térmico, visto que, requer o desenvolvimento de novas 
tecnologias e a otimização dos existentes que substituem os recursos tradicionais, sendo 
que é importante implementar tecnologias que aumentam a eficiência de dispositivos e 
equipamentos [27], e isto consegue-se através do uso dos microcontroladores, sendo que 
podem efetuar várias funções que necessitariam de um grande número de outros compo-
nentes [9]. 
2.4. Microcontrolador: Arduíno  
Nos dias de hoje, contemplamos muitos produtos industriais e domésticos, como contro-
les remotos, regulador automático de potência, automóveis, motores e produtos similares, 
sendo que é necessária essa automação para facilitar o processo ou mecanismo para o seu 
funcionamento e controle. Daí o porquê da necessidade de ter um dispositivo designado 
por microcontrolador, que permite controlar, por exemplo, a temporização e o sequenci-
amento de máquinas e processos, visto que, tornam-se parte integrante de todas as má-
quinas automáticas e semiautomáticas, sendo que, qualquer sistema que tenha um con-
trole remoto, quase certamente que contém um microcontrolador. Segundo Deshmukh 
(2005), microcontroladores são componentes de chip único, mais adequado para controle 
e automação de máquinas e processos [10], [28]. Hoje em dia vários tipos de microcon-
troladores estão disponíveis no mercado e no desenvolvimento deste projeto foi utilizado 
um dos microcontroladores mais famosos da atualidade: o Arduino. 
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Segundo Banzi (2011), Arduino é uma plataforma de computação física de código aberto 
baseada em uma placa de entrada/saída simples e um ambiente de desenvolvimento que 
é implementado a linguagem de processamento, sendo que pode ser usado para desenvol-
ver objetos interativos autónomos ou pode ser conectado ao software no seu computador. 
É diferente de outras plataformas existentes no mercado devido a essas características:  
• É um ambiente multiplataforma, ou seja, pode ser executado no Windows, Ma-
cintosh e Linux.  
• É baseado na programação de processamento IDE (ambiente de desenvolvimento 
integrado), um ambiente de utilização fácil usado por artistas e designers. 
• Programado através de um cabo USB, não por uma porta de série, sendo muito 
útil devido ao facto de muitos computadores modernos não possuírem portas de 
série. 
• É um hardware e software de código aberto, e se desejar pode-se descarregar o 
diagrama de circuito, comprar todos os componentes e fazer o seu próprio projeto 
sem pagar nada para os fabricantes do Arduíno. 
• Relativamente ao preço, o hardware é barato. A placa USB custa certa de 20 € e 
substituir um chip queimando na placa é fácil e não custa mais do que 5 €. 
• Há uma comunidade ativa de utilizadores existentes, portanto há muitas pessoas 
que podem ajudá-lo. 
• O projeto Arduino foi desenvolvido num ambiente educacional e, portanto, é 
ótimo para os principiantes conseguirem que as coisas funcionem rapidamente.  
 
A importância do Arduino vem aumentando ao longo dos anos, visto que tem sido o cé-
rebro de milhares de projetos, utilizados desde objetos do cotidiano até instrumentos ci-
entíficos de enorme complexidade. Vários utilizadores pertencentes a uma comunidade 
mundial, desde estudantes, amadores, artistas, programadores e profissionais reuniram 
em torno desta plataforma de código aberto dando as suas contribuições, contribuindo 
para uma incrível quantidade de conhecimento acessível, podendo ser grande ajuda para 
os principiantes e especialistas [29]. O Arduino está disponível em várias versões, a partir 




   
  (1) (2) (3) 
 Figura 2.21 - Exemplo de um Arduino Nano (1), Uno (2) e Mega (3) [31]. 
 
Em relação à sua linguagem de programação, usa a sua própria linguagem de programa-
ção, executa semelhante a um estilo de programação C, existindo uma grande quantidade 
de algoritmos pré-programados e de librarias disponíveis, ambos aqueles que já vem com 
o programa básico em si e aqueles que foram desenvolvidos em outros lugares e se en-
contram publicamente disponíveis. A simplicidade da sua programação surge do facto da 
linguagem ter as variáveis de entrada/saída incorporadas na programação [32]. O Arduino 
pode ser usado para suportar, conectar e recolher dados de medição a uma vasta variedade 
de sensores, exemplos como, sensores ambientais, químicos, sensores de luz, tempera-
tura, de gás, de som, entre outros. Apresenta características notáveis como o uso da sua 
biblioteca, usadas para tornar fácil a conexão com número diferente de módulos, como 
por exemplo, telas, sensores e módulos de comunicação, sendo que nas bibliotecas não 
se encontram apenas coleções de códigos embutidos, pois pode ser instalados outros a 
partir da internet, visto que também são disponíveis como código aberto [30].  
Resumindo o Arduino é constituído por duas partes principais: a sua placa Arduíno, como 
já visto antes, sendo a peça hardware onde é desenvolvido o trabalho quando é construído 
seus objetos e o Arduino IDE, o software que é executado no computador. O IDE é usado 
para criar um esboço, ou seja, um pequeno programa de computador, que é inserido na 
placa Arduino, sendo que o esboço diz à placa o que fazer. Além disso, com o IDE o 
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esboço escrito é executado em uma linguagem simples modelada após a linguagem de 
processamento. Basicamente o software funciona da seguinte forma: quando é pressio-
nado o botão que insere o esboço feito para a placa, o código escrito é traduzido na lin-
guagem C, passando para o compilador avr-gcc (peça importante de código aberto que 
faz a tradução final para a linguagem compreendida pelo microcontrolador), sendo este 
ultimo passo de enorme importância, visto que passa pela facilidade e simplificação, es-
condendo a complexidade de programar os microcontroladores [33]. 
 
 
Figura 2.22 - Software IDE (Ambiente de desenvolvimento integrado). 
 
Como já visto, com os microcontroladores é possível melhorar o sistema de controlo e 
monitorização de dipositivos e equipamentos. Com isto, tornando uma casa inteligente a 
fim de permitir a monitorização e controlo para melhorar o ambiente doméstico e não só 
[34], sendo que um sistema doméstico inteligente permite a entrada do utilizador, estando 
equipado com um aplicativo móvel servindo como uma ferramenta para quem o usa, in-
teragindo com os dispositivos em sua casa principalmente da área remota. Esta aplicação 
é normalmente desenvolvida usando linguagens de programação, como java ou swift [35]. 
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Pode não ser adequado desenvolver um aplicativo a partir do zero, isto porque, depende 
dos casos e em especial para o processo de prototipagem onde os designers, necessitam 
de concentrar no conceito e design do aplicativo móvel [36], e para isso existem soluções 
mais rápidas e simples para o desenvolver da aplicação móvel, criadas para qualquer uti-
lizador, que não possuem habilidades especiais de programação [37], sendo que para este 
propósito foi utilizado o MQTT Dash, aplicativo onde é possível criar painéis de controlo 
dos seus dispositivos, automação residencial, entre outros (Funcionalidades da Interface 
no Capítulo 4). 
Em outros casos é utlizado o MIT App Inventor, um ambiente intuitivo e de programação 
visual que permite criar aplicativos totalmente funcionais para smartphones e tablets, 
sendo que é uma ferramenta baseada em blocos que possibilita a criação de aplicativos 
complexos e de alto impacto em um tempo consideravelmente menor do que os ambientes 
de programação tradicionais. [38]. Este software fornece em um ambiente didático e ino-
vador uma maneira de criar aplicativos [39]. Com isto, pode ser usada com uma placa de 
desenvolvimento de hardware neste caso o Arduino [40], sendo que existem várias tec-
nologias de comunicação usadas com este tipo de hardware, como por exemplo, Blue-
tooth, infravermelho e Wi-Fi [35]. O MIT App Inventor é usado para a aplicação em 
diversos projetos, como um protótipo do Android, para ensinar os sistemas de automação, 
jogos e questionários [41], interruptor inteligente, e vários tipos de controlo em um casa 
inteligente [35], e não só, utiliza-se para ligar e desligar um LED, para mover um servo 
motor com uma rotação para esquerda e direita de 180º [40]. De seguida é apresentada na 
Figura 2.23 e 2.24, o painel principal onde contém os botões mais importantes e o editor 
de blocos, onde se programa o comportamento do aplicativo. 
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Figura 2.23 - App Inventor designer [42]. 
 
 
Figura 2.24 - Editor de blocos do App Inventor [42]. 
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Capítulo 3  
3.  Seleção de Equipamentos para Ensaio  
Para o desenvolvimento da parte prática e da respetiva realização dos ensaios experimen-
tais desta dissertação, foi utilizado equipamento propício para a sua execução, que são 
apresentados seguidamente. 
3.1.   Arduíno Mega 2560 R3  
O Arduino Mega 2560 R3 é uma placa de microcontrolador baseada no ATmega 2560, 
sendo que possui 54 pinos de entrada e saída digitais, 16 entradas analógicas, possui 
conexão USB, um botão reset entre outras características [43]. Devido a sua grande 
versatilidade, baixo custo e facilidade de integração com diversos componentes de 
aquisição e envio de dados, o Arduino torna-se uma ótima alternativa para o 
desenvolvimento de uma ferramenta de controle de todo o sistema deste projeto. O uso 
do Arduino Mega deu-se ao fato de o Arduino Uno não possuir espaço de armazenamento 
suficiente para o desenvolvimento do código para o projeto. Na Figura 3.1 é apresentado  
o Arduino Mega 2560 R3. 
 
Figura 3.1- Arduíno Mega 2560 R3. 
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3.2. Sensor de temperatura DS18B20  
DS18B20 é um sensor de temperatura digital. Relata graus Celsius com resolução de 9 a 
12 bits, de -55ºC a 125ºC com precisão de +/- 0,5. Cada sensor possui um número de série 
exclusivo de 64 bits gravado nele, que permite um grande número de sensores seja usado 
em um barramento de dados [44]. Este sensor é encapsulado num tubo de aço com bor-
racha de selagem que o tornam impermeável, sendo ideal para piscinas, aquários ou 
mesmo para tomar temperatura de líquidos em geral. 
 
 
Figura 3.2 - Sensor de temperatura DS18B20. 
 
3.3. Arduíno Ethernet shield V2 e Shield Arduino 4 Relés 
O Arduíno Ethernet Shield V2 conecta o Arduino à internet em poucos minutos, sendo 






Figura 3.3 - Arduíno Ethernet shield. 
 
Enquanto que, o Shield Arduino 4 Relés é uma solução para acionar cargas de alta potên-
cia que não podem ser controladas pelas entradas/saídas digitais do Arduino, devido aos 
limites de corrente e tensão do controlador. O shield possui quatro relés e quatro leds que 
indicam o estado ligado/desligado de cada relé [46].  
 
 




3.4. Copo de vidro de 2000 ml 
• Copo de vidro usado como reservatório 
   
Figura 3.5 - Copo de vidro de 2000 ml usado como reservatório. 
 
3.5.   Projetor com lâmpada halógena PHYWE 
O projetor com a lâmpada halógena de 1000 W garante iluminação uniforme e reprodu-
zível, tendo opção também de 500 W. Em uma distância de 70 cm do filamento da lâm-
pada, a intensidade da luz é aproximadamente 1 kW / 𝑚2 [47]. 
 
  
Figura 3.6 – Projetor com lâmpada halógena usada para simular a radiação solar. 
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3.6. Fonte de alimentação PHYWE 
Foi utilizado uma fonte de alimentação de alta qualidade, adequada especialmente para 
estes tipos de ensaios e experiências. Apresenta dados técnicos como [47]: 
• Tensão de saída: 1 a 12 V DC, 6 V / 12 V AC. 
• Corrente nominal: DC de 0 a 2 A / AC de 5 A.  
• Tensão de rede: 230 V. 
 
 
Figura 3.7 - Fonte de alimentação PHYWE. 
 
3.7. Coletor Solar plano PHYWE (06753-00) 
O coletor solar plano PHYWE (06753-00) é iluminado pela lâmpada halógena de inten-
sidade de luz conhecida, aquecendo a água através da absorção de energia de radiação ou 




Figura 3.8 - Coletor solar plano. 
 
3.8. Adaptador para ligação dos tubos  
Para a interligação de dois tubos de diferentes diâmetros (14 mm e 8 mm), foi feito um 
adaptador desenhado no SOLIDWORKS e posteriormente impresso na impressora 3D 
BigBuilder (FDM - Depósito de matéria fundida) no laboratório FABLAB IPB. 
 
 
Figura 3.9 - Impressora 3D BigBuilder (FDM - Depósito de matéria fundida). 
 49 
 
    
Figura 3.10 - Adaptador impresso na impressora 3D FDM. 
 
3.9. Bomba de água 12 V (TOPRAN 103 630) 
• Recorreu-se a uma bomba de automóvel por facilidade de compra no mercado 
local. É da marca TOPRAN 103 630. 
 
 
Figura 3.11 - Bomba de água 12 V. 
 
3.10. Smartphone Android  
• Smartphone Android Motorola Moto G3 utilizado para a instalação da aplicação 
móvel desenvolvida para o controlo do solar térmico. 
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Figura 3.12 - Smartphone Motorola Moto G3 
 
Depois de selecionados os equipamentos para a execução do projeto, seguiu-se para a 













Capítulo 4  
4. Montagem, testes e otimização  
Dada por concluída a seleção de equipamentos, realizada no capítulo anterior, apresenta-
se no presente capítulo a respetiva montagem, a programação do Arduino, testes e otimi-
zação realizadas e o desenvolvimento da Interface de controlo. Deste modo, nos subcapí-
tulos que se seguem, são explorados os meios e procedimentos adotados para a realização 
da montagem e o posterior funcionamento do sistema solar térmico, com o respetivo con-
trole a pedido. 
4.1. Montagem  
A montagem de um sistema solar térmico de circulação forçada, foi realizada no Labora-
tório de Materiais de Construção Mecânica (LMCM) da Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão. Representa-se na Figura 4.1 o esquema de princípio que foi seguido para a mon-
tagem do sistema. 
 
 
Figura 4.1 - Montagem do sistema 1. 
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Seguidamente apresenta-se na Figura 4.2 e Figura 4.3 a montagem do circuito hidráulico, 
sendo a primeira montagem a ser feita. Após a montagem do circuito hidráulico, o pro-
blema mais comum foram as fugas de água, devido à falta de experiência em instalações 
deste tipo e ao material disponível, necessitando de várias adaptações. 
Foi necessário recorrer a utilização de uma bomba de automóvel, visto que as que estavam 
disponíveis no laboratório encontravam-se queimadas, e para a ligação de tubos de dife-
rentes diâmetros foi necessário desenhar um adaptador no SOLIDWORKS e posterior-
mente imprimi-lo na impressora 3D Big Builder, entretanto também foi necessário utilizar 
muita fita de teflon para as conexões dos tubos e tentar evitar perdas de água. 
 
 





Figura 4.3 - Montagem do circuito hidráulico. 
 
É de referir que a água destilada foi o líquido utilizado para a circulação no interior do 
coletor solar, evitando a formação de calcário no interior do mesmo, limitando a deteri-
oração das tubagens. Outros dos problemas a ter em consideração, foi a necessidade de 
desmontar o equipamento todas as vezes que fosse utilizada, por haver aulas em simul-
tâneo no LMCM. 
 
4.2. Implementação e Programação de Arduíno  
Para a implementação e configuração do sistema foi utlizado a placa Arduino com o de-
vido código de programação. No entanto, é de salientar as várias tentativas e erros na 
compilação e construção do código para adquirir diversos dados tal como, dados de tem-
peraturas dos sensores (Anexo I), acionamentos dos relés (para o controlo da bomba e do 
apoio) (Anexo III), obtenção do estado de tempo atual (Anexo II), comunicação entre os 
dispositivos (Arduino e Smartphone Android) (Anexo III), entre outros. A leitura desses 
valores é feita pelo “monitor serial” da própria IDE do Arduino. 
Para conectar com a placa Arduino Mega, foi utilizado um Shield Relé, um Arduíno Et-
hernet Shield 2, três sensores DS18B20, e como fonte de alimentação, uma fonte de ali-




Figura 4.4 - Implementação do Arduino e fonte de alimentação. 
 
É de referir também a implementação dos sensores de temperatura DS18B20, para medir 
a temperatura, por ser um sensor impermeável e ideal para estes tipos de projetos. Estes 
sensores foram colocados em três pontos, um dentro do reservatório de água e os outro 
dois na entrada e na saída do coletor solar, com se pode observar na Figura 4.5, 4.6 e 4.7. 
 
 





 Figura 4.6- Implementação do sensor DS18B20 no reservatório. 
 
  
Figura 4.7 - Implementação dos sensores DS18B20 à saída do coletor. 
 
Com o auxílio de um projetor, representada na Figura 4.8, pode-se simular uma situação 
normal de trabalho (simular a radiação solar). É de mencionar a indisponibilidade de ma-




Figura 4.8 – Projetor com lâmpada halógena usada para simular a radiação solar. 
 
A diferença de temperatura entre o painel e o reservatório pode ser visto nas leituras de 
temperatura, representada na Figura 4.9.  
 
 
Figura 4.9 - Diferença das temperaturas no painel e no reservatório. 
 
4.3. Interface  
A necessidade de comunicar acompanhou a evolução humana e melhorou a forma com 
que o ser humano comunica e interage com o seu meio. Neste sentido, foi criado uma 
interface móvel, possibilitando o controlo e configuração do solar térmico. Tudo isso é 
possível com os microcontroladores, sendo que é possível melhorar o sistema de controlo 
de dispositivos e equipamentos.  
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Para que pudesse ser possível esta comunicação entre os dispositivos (Arduino e a inter-
face móvel) foi utilizado o MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), um protocolo 
de comunicação de troca de mensagens fundamentado no modelo Publicador/Subscritor 
extremamente leve, sendo que essas mesmas mensagens no MQTT são publicadas em 
tópicos e a comunicação ocorre via Broker [48]. E para que houvesse essa comunicação 
com um determinado broker, foi utilizado uma ferramenta da área de trabalho MQTT.fx. 
Para o desenvolvimento da aplicação móvel usou-se inicialmente o MIT App Inventor, 
sendo que a sua implementação foi sem sucesso, visto que, mesmo sendo um ambiente 
intuitivo e de programação visual que permite que todos criem aplicativos funcionais, 
para este caso não foi possível. Para este caso em concreto requeria habilidades especiais 
de programação para o seu desenvolvimento, e após várias pesquisas foi usado o MQTT 
Dash, uma aplicação para interface gráfica no smartphone. Para o funcionamento dessa 
aplicação foi preciso configurar com um broker MQTT e customizar de acordo com aquilo 
que se pretendia. 
Com a aplicação móvel desenvolvida, através do MQTT Dash, com o auxílio do Ethernet 
Shield V2, um Shield relé e um código apropriado, o utilizador tem informações, acerca 
do estado do tempo real e opções de escolha entre os quatro botões, Ligar Solar, Ligar 
Apoio, Automático e Sem Função conforme for o estado do tempo representado no dis-




Figura 4.10 - Aplicação móvel desenvolvida para o controlo do solar térmico. 
 
4.4.   Testes e otimização  
Neste capítulo é apresentado os testes e os respetivos códigos efetuados para os quatro 
botões de controlo do solar térmico com o objetivo de otimizá-lo, ou seja, otimizando o 
consumo energético tendo em conta as condições climatéricas, sendo que esses mesmos 
botões estão definidos para Ligar Solar, Ligar Apoio, Ligar Automático, Sem Função e 
um display onde é apresentado a “radiação”, conforme o estado do tempo (Figura 4.11). 
De seguida é apresentado a função de cada um deles e os respetivos códigos: 
1. Display “radiação” -  neste display é apresentado o estado atual do tempo de uma 
determinada cidade, e cada estado de tempo foi definida com um valor de radiação 
solar, sendo que para céu limpo = 1000 𝑊 𝑚2⁄ , dia com nuvem = 500 𝑊 𝑚2⁄ , dia 
chuvoso = 0 𝑊 𝑚2⁄ . Entretanto estes estados de tempo são extraídos no site de 
meteorologia openweathermap.org.  com um determinado API, e códigos propí-
cios para a sua extração assim representados no Anexo II. Pode-se visualizar na 
Figura 4.11, o valor de radiação solar recebida do site de meteorologia relativa-





Figura 4.11 - Valor de radiação solar recebida do site de meteorologia num dia com nuvem. 
 
2. Ligar Solar - numa situação em que a radiação solar for de 1000 𝑊 𝑚2  ⁄ (dia com 
céu limpo), a tecla ligar solar pode ser ativada sem se recorrer a utilização de apoio 
para o aquecimento de AQS, pois o sistema solar térmico em si satisfaz a neces-
sidade de aquecimento de água quente para o consumo. Basicamente no código 
desenvolvido para esta tecla temos que, se a radiação for igual a céu limpo, o relé 
que controla bomba é acionado para fazer a circulação de água no circuito, e se 
não for igual a céu limpo a bomba é automaticamente desligada. Entretanto, se a 
temperatura do reservatório for maior ou igual que 45ºC (temperatura de set-point 
definida) a bomba é desligada.  
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Figura 4.12 - Esquema do funcionamento da tecla ligar solar. 
 
Adicionalmente foi feito um teste no laboratório para observar o comportamento 
do solar térmico quando recebe uma radiação de 1000 𝑊 𝑚2  ,⁄  e pelos testes fei-
tos pode-se observar na Figura 4.13 que para aquecer 2000 ml de água a 45ºC 







Figura 4.13 - Tempo de aquecimento da água até 45ºC, recebendo uma radiação de 1000 
𝑊 𝑚2  ⁄ . 
 
3. Ligar Apoio – numa situação em que não há radiação solar (dia chuvoso), a tecla 
ligar apoio pode ser ativada para recorrer a utilização de apoio para o aquecimento 
de AQS, pois o sistema solar térmico em si não satisfaz a necessidade de aqueci-
mento de água quente para o consumo. Basicamente no código desenvolvido para 
esta tecla temos que, se a radiação for igual a um dia chuvoso, o relé que controla 
o apoio é acionado para o seu funcionamento, e mesmo que não seja num dia 
chuvoso e se usuário queira usar o apoio, o relé que controla a bomba e o apoio é 
acionado. E se a temperatura do reservatório for maior ou igual a 45ºC (tempera-




Figura 4.14 - Esquema do funcionamento da tecla ligar apoio. 
 
4. Automático - numa situação em que a radiação solar for de 500 𝑊 𝑚2  ⁄ (dia com 
nuvem), sem radiação solar (dia chuvoso) ou mesmo de 1000 𝑊 𝑚2  ⁄ (dia com 
céu limpo), a tecla automático pode ser ativada, pois funciona como uma junção 
de solar mais o apoio. Basicamente se a temperatura do reservatório for menor 
que 45ºC (temperatura de set-point definida), e se a radiação for igual a um dia 
chuvoso ou a um dia de nuvem o relé do apoio e da bomba é acionado. Caso a 
radiação for igual a um dia com céu limpo ou a temperatura do reservatório for 




Figura 4.15 - Esquema do funcionamento da tecla ligar automático. 
 
Adicionalmente foi feito um teste no laboratório para observar o comportamento 
do solar térmico quando recebe uma radiação de 500 𝑊 𝑚2  ,⁄  e pelos testes fei-
tos pode-se observar na Figura 4.16 que para aquecer 2000 ml de água a 45ºC 






Figura 4.16 - Tempo de aquecimento da água até 45ºC, recebendo uma radiação de 500 
𝑊 𝑚2  ⁄ . 
 







Figura 4.17 - Esquema do funcionamento da tecla sem função. 
 
A funcionalidade sem função foi definida para arrancar por defeito. Basicamente a 
tecla sem função funciona como uma pausa ou um repouso do sistema solar térmico, 
em que o relé do apoio mantém desligado, e somente o relé da bomba mantém acio-
nado, para fazer circular água no sistema mesmo não havendo qualquer consumo ou 









Capítulo 5  
5. Desenvolvimento do Plano de Negócios de uma 
Startup tecnológica  
 
5.1.  Apresentação do Negócio  
Tendo em conta as potencialidades e expansão do mercado das tecnologias web e móvel, 
bem como o desenvolvimento nas áreas de energias renováveis, esse projeto foca-se nos 
sistemas solares térmicos. A ideia da criação e do desenvolvimento de um plano de ne-
gócio para a constituição de uma empresa surgiu através da proposta de dissertação aceite 
no âmbito do Mestrado em Engenharia Industrial, cujo objetivo foi projetar, dimensionar 
e otimizar parâmetros de solar térmico de acordo com a vontade do cliente, sendo o solar 
térmico apoiado por uma segunda fonte de calor. 
O promotor da empresa é João Carlos Amarante da Fonseca, licenciado em Engenharia 
Mecânica e mestre em Engenharia Industrial, o que lhe permite ter conhecimentos técni-
cos em áreas relevantes para o desenvolvimento do negócio em causa. Neste sentido, será 
criada uma sociedade comercial por quotas unipessoal, a qual permite assumir responsa-
bilidade limitada pelas dívidas das empresas. 
O presente negócio tem como missão acrescentar valor ao utilizador final dos equipamen-
tos solares térmicos, através do desenvolvimento de uma aplicação e serviço com aplica-
bilidade nos sistemas solares térmicos (AQS). Assim, neste projeto é desenvolvida uma 
aplicação móvel que permite escolher manualmente entre usar somente o sistema solar 
térmico para satisfazer as necessidades do uso de água quente sanitária ou acionar um 
termostato da sua caldeira, para o aquecimento de água para o consumo, quando a água 
quente do coletor não for suficiente para satisfazer as necessidades da sua residência. 
Basicamente projeta, dimensiona e otimiza parâmetros de solar térmico de acordo com a 
vontade do cliente, ou seja, como já foi referido com um smartphone e uma aplicação 
móvel instalada o cliente tem o poder nas suas mãos de controlar o sistema de aqueci-
mento de água quente sanitária da sua residência utilizando microcontroladores, bombas, 
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sensores e outros acessórios, juntamente com o sistema de apoio para um correto funcio-
namento do sistema.  
O serviço descrito é direcionado para empresas que fornecem os sistemas solares térmi-
cos, e a clientes que já possuem os sistemas solares térmicos instalados nas suas residên-
cias, inovando os equipamentos de fornecimento de água quente, com o foco na melhoria, 
requerendo o desenvolvimento de novas tecnologias e a otimização dos existentes. 
5.2. Análise de Mercado  
O desenvolvimento da aplicação web e móvel é destinado a empresas fornecedoras de 
sistemas solares térmicos e a clientes que já possuem os sistemas solares térmicos insta-
lados em sua residência (cliente final). De realçar que das pesquisas efetuadas foi consta-
tado que existem pelo menos 159 empresas em Portugal relacionadas com o fornecimento 
dos coletores solares, sendo elas micro, pequenas, médias e grandes empresas. 
O Decreto-Lei n.º 80/2006, relativamente ao desempenho energético dos edifícios, tendo 
por base a necessidade de adotar a regulamentação europeia que impõe o estabelecimento 
e atualização periódica de regulamentos para melhorar o comportamento térmico dos edi-
fícios novos e reabilitados, que exigem a implementação de soluções com viabilidade 
técnica e económica, sendo que existe ainda a obrigatoriedade da contabilização das ne-
cessidades de energia para a preparação das águas quentes sanitárias, com o objetivo es-
pecífico de favorecimento da penetração dos sistemas de coletores solares. A obrigação 
da instalação de painéis solares para a produção de água quente sanitária nos novos edi-
fícios, abre um vasto mercado para o desenvolvimento da energia solar renovável [49], 
sendo importante para esta empresa com vista em potenciais clientes. 
Em termos de impactos das medidas de eficiência térmica, o solar térmico pode reduzir 
até 1/3 a conta de energia numa residência, considerando uma família de 4 pessoas e uma 
área de ST (Solar térmico) de 4 𝑚2. O sistema solar térmico em Portugal teve um alto 
investimento inicial e uma fraca credibilidade (má reputação), sendo assim, foi possível 
propor um conjunto de ações, que visam o reforço dos incentivos existentes, a criação de 
novos incentivos incluindo a industria doméstica onde se encontra o potencial mais viá-
vel, e de um outro lado, a informação detalhada sobre incentivos diretos e fiscais, e tam-
bém sobre os aspetos técnicos e defesa do consumidor [1]. É necessário acompanhar a 
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evolução das instalações de solar térmico em Portugal, visto que assim é possível obter 
dados e valores concretos de anos anteriores e perspetivas futuras do crescimento deste 
tipo de mercado, visto que é o mercado alvo desta empresa. A Tabela 5.1 mostra a evo-
lução da área total instalada de ST em Portugal no período 2010-2015, e a Figura 5.1 
apresenta uma visão geral do mercado de ST em Portugal 2005-2014.  
 
          Tabela 5.1 – Área total instalada de ST em Portugal [1]. 
Área Total instalada em 
Portugal  
Área total de painéis instalados  
m² Tep Tj 
2010 748 676 54 728 2 291 
2011 875 874 64 026 2 680 
2012 966 770 70 671 2 958 
2013 1 024 004 74 855 3 133 
2014 1 074 971 78 580 3 289 
2015 1 121 105 81 953 3 431 
 
Portugal quer cumprir a meta da EU para a energia renovável de 31 % até 2020, de forma 
a reduzir a dependência energética do exterior, contribuir para aumentar a eficiência ener-
gética dos edifícios, e para reduzir a contribuição do aquecimento na fatura de eletrici-
dade, sendo algumas das razões que levaram à necessidade de criar medidas de apoio ao 
solar térmico em Portugal [1], entretanto, no final de 2016 o resultado acumulado não 
excede os 1.200.000 de 𝑚2 de sistemas solares térmicos instalados em Portugal [50]. 
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Figura 5.1- Previsão do mercado do ST em Portugal de 2005 a 2014 [1]. 
 
5.3. Estratégia de comercial  
Dada a necessidade de desenvolver uma estratégia para o serviço a desenvolver, é efetu-
ada uma análise detalhada aos principais aspetos relacionadas com o marketing da em-
presa. 
5.3.1. Produto  
Numa primeira fase de teste, o serviço apenas será comercializado em parceria com a 
empresa CONDUTACLIM, cujo objetivo passa por incorporar a nossa aplicação/sistema 
nas soluções solares térmicas daquela empresa, nomeadamente o serviço de controle. Ex-
plicando de forma mais pormenorizada, pode ser referido que com um smartphone e uma 
aplicação móvel instalada o cliente tem o poder de controlar o sistema de aquecimento de 
água quente sanitária da sua residência utilizando microcontroladores, bombas, sensores 
e outros acessórios, juntamente com o sistema de apoio para um correto funcionamento 
do sistema, sendo que o Kit solar térmico pertencente a empresa parceira. 
São também garantidas a manutenção preventiva do aplicativo para controlo do sistema 
solar térmico durante um ano, às pessoas que forem convertidas clientes.     
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5.3.2. Segmento de mercado  
O negócio irá ser iniciado em Portugal mais concretamente no distrito de Bragança, com 
vista em uma expansão futura para outros países. Com um foco especial em Cabo Verde, 
sendo que é um país rico em recursos renováveis [51]. A média de idade do mercado alvo 
é de 28 anos, sendo que 41.88 % da população tem idades compreendidas entre 25 a 54 
anos [52], portanto a maioria dos potenciais clientes possuem idades compreendidas entre 
30 a 50 anos. As famílias que mais poderão ter gastos energéticos em relação a utilização 
de águas quentes sanitárias, e que se traduz numa fatura mensal mais alta, são as que o 
agregado familiar é composto por 3 a 4 elementos, e são os que interessam no serviço em 
questão pelo seu benefício, conforto e bem-estar. 
Os clientes alvo são as famílias de classe média, e de acordo com a Figura 5.2 e Figura 
5.3 o rendimento médio disponível das famílias portuguesas corresponde a 31.390,50 € 
anual [53], sendo as despesas médias de consumo final das famílias, total e por tipo de 
bens e serviços correspondido em 33.447,70 € anual [54] e este serviço é direcionado em 
parceria com empresas que fornecem os sistemas solares térmicos, a clientes que já pos-
suem os sistemas solares térmicos instalados nas suas residências, inovando os equipa-
mentos de fornecimento de água quente. 
 
 




Figura 5.3 – Despesas de consumo final das famílias: total e por tipo de bens e serviços [54]. 
 
5.3.3. Mercado envolvente  
O mercado alvo da empresa são, primordialmente, as 159 empresas portuguesas relacio-
nadas com o fornecimento dos coletores solares, sendo elas micro, pequenas, médias e 
grandes empresas. Adicionalmente, é também importante considerar que já se encontram 
instalados cerca de 1.200.000 de 𝑚2 de sistemas solares térmicos instalados em Portugal, 
e de acordo com a Figura 5.4 as distribuições são por tipo de sistema, sendo que 53% dos 
sistemas são coletores individuais, 25% são sistemas forçados e 22% são sistemas em 
termossifão. De acordo com a Figura 5.5, dos coletores individuais 83% destinam-se ao 
uso habitacional e 17% são aplicados no sector terciário, nomeadamente piscinas, hotéis, 
etc. [55]. Como principal barreira de entrada no mercado deve ser considerado o preço 










Figura 5.5 – Procura por coletores individuais na habitação e no setor terciário no ano de 
2015 [55]. 
 
5.3.4. Clientes  
Os clientes para este projeto são as empresas que vendem sistemas solares térmicos e 
pessoas que já possuem sistemas solares térmicos instalados nas suas residências, sendo 
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o foco em pessoas com mais de 2 elementos no agregado familiar, com emprego estável, 
moradia própria e com idade compreendida entre 30 a 50 anos. O foco em pessoas com 
mais de 2 elementos no agregado família, é devido ao consumo energético em famílias 
de mais de duas pessoas ser mais alto, podendo justificar a compra de sistema solar tér-
mico mais o serviço de controlo, e para quem já possuir o sistema solar térmico, a adição 
única do sistema de controlo. Com isto, a diminuição na fatura energética mensal. É de 
realçar que essas pessoas precisam ter um trabalho estável para poderem pagar pelo in-
vestimento que pode ser considerado alto e devem possuir casa própria, preferencial-
mente, por questões de facilidade de instalação do sistema. 
 
5.3.5. Concorrência  
De seguida são apresentados os potenciais concorrentes em atividade no mercado alvo. 
Os principais concorrentes diretos são a Vulcano, a Ariston e a Vaillant, as quais usam 
tecnologias idênticas (tecnologia de conectividade), permitindo uma fácil interação e con-
trolo total do sistema de aquecimento de água quente (caldeiras), a partir de um 
smartphone e não só, permitindo controlar também o aquecimento de sua casa. 
A empresa que se pretende constituir tem como objetivo fornecer aos seus potenciais 
clientes um controlo de baixo custo, tradicional, convencional que a partir do seu 
smartphone permite inserir ordens manuais e/ou de escolha automática. Deve aqui ser 
destacado que este sistema permite uma escolha flexível entre usar somente o sistema 
solar térmico para satisfazer as necessidades do uso de água quente sanitária ou acionar 
um termostato da sua caldeira para o aquecimento de água para o consumo, quando a 
água quente do coletor não for suficiente para satisfazer as necessidades da sua residência. 
A principal diferença dos serviços em relação a Vulcano, Ariston e Vaillant é que a apli-
cação móvel desenvolvida dos concorrentes só é aplicável para uma caldeira compatível, 
ou seja a comunicação só é feita entre o smartphone e a caldeira para o aquecimento de 
água de sua residência, bem como também é aplicável para o aquecimento do espaço de 
sua residência, enquanto que os serviços desta empresa emprega uma comunicação entre 
o smartphone e a caldeira de aquecimento de água quente sanitária. De notar também que 
é utilizado um sistema solar térmico, sendo que o cliente tem a opção de escolher 
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remotamente de acordo com o tempo atual/dia seguinte (meteorologia), se utiliza somente 
o sistema solar para o aquecimento de água quente se radiação for suficiente para suprir 
todo o consumo diário de AQS necessário sem utilizar qualquer tipo de apoio, ou utilizar 
somente o apoio para o aquecimento de água na falta de radiação solar, ou utilizar uma 




Figura 5.6 – Exemplo aplicação móvel, com as diversas opções de funcionamento. 
 
5.3.6. Estratégia de diferenciação 
Como referido, o que diferencia esta empresa das suas concorrentes é a diferença nos 
serviços oferecidos. Enquanto a Vulcano, a Ariston e a Vaillant têm uma aplicação móvel 
desenvolvida apenas aplicável para uma caldeira compatível, ou seja, a comunicação só 
é feita entre o smartphone e a caldeira para o aquecimento de água de sua residência e 
aplicável para o aquecimento do espaço de sua residência, os serviços desta empresa em-
prega uma comunicação entre o smartphone e a caldeira de aquecimento de água quente 
sanitária. De notar também que é utilizado um sistema solar térmico, sendo que o cliente 
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tem a opção de escolher remotamente de acordo com o tempo atual/dia seguinte (meteo-
rologia), se utiliza somente o sistema solar para o aquecimento de água quente se radiação 
for suficiente para suprir todo o consumo diário de AQS necessário sem utilizar qualquer 
tipo de apoio, ou utilizar somente o apoio para o aquecimento de água na falta de radiação 
solar, ou utilizar uma função automática, sendo uma junção do solar mais o apoio.  
 
5.3.7. Análise SWOT  
Como forma de melhor perceber as vantagens e as dificuldades do negócio a implementar 
é desenvolvida uma análise SWOT que é apresentada na Tabela 5.2 abaixo. 
      Tabela 5.2 - Análise SWOT. 
SWOT 
Forças  
• Ter parceiros experientes na área de atu-
ação. 
• Forte investimento em marketing  
• Controlo solar mais o apoio  
 
Fraquezas  
• Falta de financiamento  
• Empresa jovem/iniciante  
• Falta de experiência no terreno 
• Preço elevado dos equipamentos 
Oportunidades  
• Mercado com muito potencial e em grande 
expansão 
• Política ambiental na União Europeia e nou-
tros países  
• Consciencialização das pessoas dos benefí-
cios que os sistemas solares térmicos mais a 
tecnologia de controlo têm para o meio am-
biente 
• Desenvolvimento tecnológico  
• Expansão para outros mercados geográfi-
cos, por exemplo Cabo Verde 
Ameaças    
• Fraca rentabilidade dos coletores 
solares devido as consequências 





 Fruto da parceria com a empresa Condutaclim, a entrega e a instalação dos sistemas so-
lares térmicos é feita através da mesma empresa parceira, sendo que os equipamentos 
solares térmicos são produtos exclusivos dessa mesma empresa. O adicional serviço de 
controlo é feito através desta empresa, e para clientes que já possuem sistemas solares 
térmicos e se mostrarem interesse pelo serviço de controlo, a instalação é feita direta-
mente na residência do cliente por esta empresa. 
 
5.3.9. Promoção  
Como forma de promoção fica decidido desenvolver publicidade adequada ao aplicativo 
desenvolvido, nomeadamente, através do uso das redes sociais como o Instagram e o Fa-
cebook, mas também efetuando ações de comunicação por email. Como forma relevante 
de a empresa dar a conhecer o seu aplicativo devem-se promover ações publicitárias em 
conjunto com a empresa parceira Condutaclim. Visto que numa primeira fase existe a 
necessidade de parceria com a Empresa Condutaclim, e posteriormente com outras em-
presas de outros setores, para auxiliar na publicidade dos produtos e serviços, poderão vir 
a ser concedidos descontos. 
 
5.3.10. Relações públicas  
A empresa pretende ainda estabelecer uma relação positiva, de enorme confiança com a 
sociedade portuguesa, informando as pessoas sobre a importância dos sistemas solares 
térmicos para o ambiente, bem como oferendo a oportunidade de acesso a uma excelente 
tecnologia que permite o controlo destes sistemas, que permitem a poupança energética 
e caminhando para a sustentabilidade. Como forma de relacionamento serão utilizadas as 
seguintes:  
• Participação em feiras.  
• Publicidade e marketing, dando a conhecer às pessoas o benefício desse produto. 
 
 77 
5.4. Plano operacional  
Para o início da atividade, esta empresa poder ser administrada a partir de casa e a partir 
da empresa Condutaclim, visto que para começar não irá se justificar ter um espaço maior. 
5.4.1. Fornecedores  
Os potencias fornecedores desta empresa poderão vir a ser as empresas ARDUINO e 
GEARBEST, pelo que os microcontroladores e os sensores serão comprados diretamente 
no site das empresas referidas. Contudo, com o decorrer do negócio, a intenção será am-
pliar o leque de fornecedores com o objetivo de encontrar produtos a preços mais com-
petitivos.  
5.4.2. Parceiros  
Para efetuar as instalações dos sistemas solares térmicos mais controlo, irá recorrer-se a 
um parceiro chave, sendo a empresa Condutaclim. A CONDUTACLIM foi fundada em 
julho de 2009 onde apenas elaborava projetos, mas para complementar um nicho de mer-
cado começou a fazer distribuição a partir de novembro de 2014, tendo como missão a 
venda de equipamentos para instalações sanitárias, instalações AVAC (Aquecimento, 
Ventilação e Ar Condicionado), sistemas de rega, sistemas de energias renováveis, entre 
outros. A elaboração de projetos de AVAC, projetos de gás, projetos de Sistemas Solares, 
certificações e auditorias energéticas mantem-se de forma continua para servir a comuni-
dade. No entanto também têm como objetivo o apoio técnico ao instalador e cliente final 
[56]. 
Posteriormente, à medida que o negócio for progredindo, será analisada a possibilidade 
de ter ou não colaboradores próprios desta empresa. Por questões de publicidades e de 
visibilidade no mercado, a empresa irá tentar fazer parcerias com outras empresas, de 
outros setores, para aumentar as vendas da empresa parceira e eventualmente as vendas 
da própria empresa. 
 
5.4.3. Recursos humanos  
Numa primeira fase, opta-se por receber ajuda da empresa Condutaclim por uma questão 
de redução de custos. Assim, inicialmente a empresa irá contar com um colaborador para 
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o desenvolvimento do software e com o próprio promotor para assumir funções de admi-
nistração tais como: Gestão de negócio, Estratégia de marketing e de vendas, Auxílio nos 
projetos (se for necessário), Relacionamento com clientes, Estabelecimento de objetivos 
e critérios. 
 
5.5. Análise da viabilidade económico financeira do projeto 
 
5.5.1. Pressupostos 
Para o desenvolvimento do plano financeiro torna-se necessário assumir alguns pressu-
postos importantes para a implementação de um projeto novo. Assim, o investimento será 
iniciado no início do ano de 2020 e a empresa assumirá como política ter um prazo médio 
de recebimento de 15 dias, o pagamento aos fornecedores deverá ser efetuado a pronto e 
o prazo medio de existência está previsto ser de 30 dias. A taxa de IVA aplicada nas 
vendas e nas compras será a taxa normal de 23%. No que se refere aos impostos/taxas 
relativas ao relacionamento com os trabalhadores são utilizadas as taxas legais em vigor, 
pelo a empresa terá de suportar uma taxa de 23,75% sobre o ordenado bruto dos trabalha-
dores e efetuará a retenção de 11% do salário ilíquido a pagar a cada um dos trabalhado-
res. A taxa de retenção de IRS utilizada foi de 15%, a qual é definida em termos do valor 
do vencimento e do agregado familiar. Para a análise da viabilidade do projeto foi deci-
dido desenvolver previsões para um período de 6 anos. 
 
5.5.2. Vendas e Custo das vendas 
Neste ponto estima-se as quantidades e os valores das vendas. Como se pode ver na Ta-
bela 5.3, é estimado vender no primeiro ano 120 unidades do aplicativo para controlo do 
sistema solar térmico, sendo que nos anos seguintes prevê-se um aumento de clientes, 
consequentemente um aumento de vendas. Neste projeto apenas se preveem vendas para 





Tabela 5.3 - Quantidades e os valores das vendas.  
 
 
Na Tabela 5.4 apresentada abaixo pode ser observado o custo das mercadorias vendidas 
e a margem bruta, sendo que da análise efetuada aos custos de produção do dispositivo 
se concluiu que os custos elevados de produção levam a que a margem bruta seja de 
32,90%, o que é relativamente baixa. 
Tabela 5.4 - Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas e Margem Bruta.  
 
 
5.5.3. Fornecimento e serviços externos  
Neste ponto são analisados os principais gastos a incorrer para suportar a atividade da 
empresa. Para o presente estudo é seguida a estrutura prevista na contabilidade para os 
fornecimentos e serviços prestados por entidades externas à empresa no âmbito da sua 
atividade normal, sendo que dentro destes, existem duas categorias: aqueles que são es-
truturais e que não dependem da atividade da empresa, designados de custos fixos e os 
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Taxa de variação dos preços 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
12 960 26 179 39 661 60 087 72 826 88 265
Quantidades v endidas 120 240 360 540 648 778
Tax a de crescimento das unidades v endidas 100,00% 50,00% 50,00% 20,00% 20,00%
Preço Unitário 108,00 109,08 110,17 111,27 112,39 113,51
Aplicativo para controlo do sistema solar termico 
12 960 26 179 39 661 60 087 72 826 88 265
2 981 6 021 9 122 13 820 16 750 20 301
15 941 32 200 48 784 73 907 89 576 108 566
Perdas por imparidade                                                                %0,00% 0 0 0 0 0 0
TOTAL VOLUME DE NEGÓCIOS





2020 2021 2022 2023 2024 2025
MERCADO NACIONAL 8 696 17 566 26 613 40 318 48 866 59 226
Aplicativo para controlo do sistema solar termico 32,90% 8 696 17 566 26 613 40 318 48 866 59 226
IVA 23,00% 2 000 4 040 6 121 9 273 11 239 13 622
10 696 21 606 32 734 49 592 60 105 72 847TOTAL CMVMC + IVA
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que são função da atividade da empresa, designados por custos variáveis [57]. Na Tabela 
5.5 são apresentados os Fornecimentos e Serviços Externos previstos para empresa. 
 
Tabela 5.5 - Fornecimento e serviços externos. 
 
 
Da tabela acima é possível perceber que são custos variáveis serviços como a publicidade 
e propaganda, ferramentas e utensílios de desgaste rápido, material de escritório, trans-
porte de pessoal e entre outros serviços. Com base nesta tabela é possível perceber que 
no primeiro ano de atividade existirão custos mensais de 272 euros. De realçar que na 
rubrica de Honorários está previsto o pagamento de 100 euros mensais ao prestador de 
serviços da área de informática que ajudará a desenvolver o software associado. 
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5.5.4. Gastos com o pessoal  
A empresa terá como funcionário o próprio promotor do projeto, desempenhando funções 
na área Comercial/Administrativo, 11 meses por ano de trabalho efetivo, como represen-
tado na Tabela 5.6, com um salário mensal de 400€ mensais no primeiro ano a que cor-
responde um custo anual bruto de 5.133 euros, sendo que esta opção se deve ao facto de 
querer investir grande parte do lucro na própria empresa para garantir a sua sobrevivência 
inicial. Na tabela são ainda apresentados outros gastos associados. 
Tabela 5.6 - Gastos com o pessoal. 
 
 
5.5.5. Investimento  
Os investimentos (ver Tabela 5.7) a realizar em ativo fixo no primeiro referem-se à aqui-
sição de dois computadores portáteis, classificados em equipamento básico, e ao registo 
de uma patente, classificado em Propriedade Industrial como ativo intangível. Neste ano 
(2020) está previsto despender 1.415 euros na aquisição deste ativo fixo. No segundo ano 
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nº Meses 14 14 14 14 14 14
Incremento Anual (Vencimentos + Sub. Almoço) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Comercial / Administrativo 400 404 408 412 416 420
Comercial / Administrativo 5 133 5 185 5 237 5 289 5 342 5 395
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Segurança Social
Órgãos Sociais 23,75%
Pessoal 23,75% 1 219 1 231 1 244 1 256 1 269 1 281
Seguros Acidentes de Trabalho 1,00% 51 52 52 53 53 54
Subsídio Alimentação  - nº dias úteis/mês x  subsidio/dia




Formação 100 100 100 100 100 100
Outros custos com pessoal
1 371 1 383 1 396 1 409 1 422 1 435
Outros Gastos
TOTAL OUTROS GASTOS
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Remunerações
Órgãos Sociais
Pessoal 5 133 5 185 5 237 5 289 5 342 5 395
Encargos sobre remunerações 1 219 1 231 1 244 1 256 1 269 1 281
Seguros Acidentes de Trabalho e doenças profissionais 51 52 52 53 53 54
Gastos de acção social
Outros gastos com pessoal 100 100 100 100 100 100
6 504 6 568 6 633 6 698 6 764 6 830
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Retenção SS Colaborador
Gerência / Administração 11,00%
Outro Pessoal 11,00% 565 570 576 582 588 593
Retenção IRS Colaborador 15,00% 770 778 785 793 801 809
1 335 1 348 1 361 1 375 1 389 1 403TOTAL Retenções
Retenções Colaboradores
TOTAL GASTOS COM PESSOAL
QUADRO RESUMO
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de atividade está previsto o investimento na construção de um website para a apresentação 
da empresa e do produto desenvolvido, o qual está também classificado na rubrica de 
projetos de desenvolvimento do ativo intangível.  
Tabela 5.7 - Investimento. 
 
 
5.5.6. Financiamento  
De acordo com a Tabela 5.8 no primeiro e no segundo ano, a empresa irá ter uma neces-
sidade de financiamento de 2.700€ e de 2.100€ respetivamente, sendo que as fontes de 
financiamento provenientes serão através do capital próprio e de empréstimo do sócio 
promotor. Após os dois primeiros anos em que a atividade exige necessidades de finan-
ciamento que não são acomodadas pelos meios libertos pela atividade, é esperado que nos 
anos seguintes seja possível à empresa libertar meios financeiros que são mais do que 
suficientes para fazer face às necessidades de financiamento. De acordo com a Tabela 5.9 
abaixo relativa ao plano financeiro, a empresa necessitará recorrer a empréstimos bancá-
rios de curto prazo nos primeiro 3 anos de atividade com forma de fazer face ao investi-
mento em capital fixo (isto é, o investimento acima explicado) e ao investimento em 
fundo de maneio.  
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Propriedades de investimento
Terrenos e recursos naturais
Edificios e Outras construções
Outras propriedades de inv estimento
Activos fixos tangíveis
Terrenos e Recursos Naturais
Edificios e Outras Construções








Projectos de desenv olv imento 1 000
Programas de computador
Propriedade industrial 215
Outros activ os intangív eis
215 1 000




Total Activos Fixos Tangíveis
Total propriedades de investimento
Investimento por ano
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A empresa considera ainda a possibilidade de se candidatar a apoios financeiros do Por-
tugal 2020 como forma a melhorar a sua capacidade de financiamento. Apesar de não ter 
sido considerado neste plano de negócios, é objetivo encontrar entidades que possam con-
ceder subsídios para desenvolver a atividade. 
 
Tabela 5.8 - Financiamentos necessários nos primeiros anos. 
 
 
Tabela 5.9 - Plano Financeiro. 
 
 
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meios Libertos Brutos -5 864 -1 284 3 020 9 607 13 663 18 605
Capital Social (entrada de fundos) 500
Outros instrumentos de capital 2 200 2 100
Empréstimos Obtidos
Desinv est. em Capital Fix o
Desinv est. em FMN
Prov eitos Financeiros
-3 164 816 3 020 9 607 13 663 18 605
Inv . Capital Fix o 1 415 1 000
Inv  Fundo de Maneio 1 283 1 099 1 191 1 804 1 126 1 364
Imposto sobre os Lucros 927 3 367
Pagamento de Div idendos 
Reembolso de Empréstimos
Encargos Financeiros
2 699 2 099 1 191 1 804 2 052 4 731
-5 863 -1 283 1 829 7 803 11 610 13 874
-5 863 -7 146 -5 317 2 487 14 097 27 971
-5 863 -7 146 -5 317 2 487 14 097 27 971Aplicações / Empréstimo Curto Prazo
Saldo de Tesouraria Acumulado
Total das Aplicações





5.5.7. Análise do ponto crítico 
A Tabela 5.10 permite perceber que o ponto crítico para a atividade da empresa se situa 
e em cerca de 37.300 euros no primeiro ano. Deste modo, é possível perceber que apenas 
a partir deste volume de faturação é que será possível a empresa obter lucros, pois até este 
momento os proveitos obtidos têm por objetivo suportar apenas os custos incorridos. Nos 
anos seguintes o valor do ponto crítico vai diminuindo. Comparando o ponto crítico das 
vendas calculado com o valor efetivo das vendas previstas é possível perceber que nos 
dois primeiros anos a empresa terá prejuízos, mas que a partir do terceiro os números de 
vendas efetivas serão superiores aos custos suportados. 
 
Tabela 5.10 - Analise do ponto crítico. 
 
 
5.5.8. Demonstrações Financeiras previsionais  
A Demonstração dos Resultados previsional permite concluir que a atividade da empresa 
não será lucrativa logo no primeiro e no segundo ano, pois o resultado líquido do período 
é negativo em ambos os anos no valor de 6.057 euros e 1.811 euros, respetivamente. Mas 
a partir de 2022 é possível verificar que a atividade da empresa leva a um resultado líquido 
positivo todos os anos, conforme se pode observar da Tabela 5.11. Além dos valores já 
explicados nos pontos anteriores, nessa tabela foram ainda calculadas as amortização e 
depreciações associadas ao desgaste do equipamento adquirido, bem como são apresen-
tados na rubrica de outros gastos e perdas o valor de 360€, que são relativos ao custo da 





2020 2021 2022 2023 2024 2025
Vendas e serv iços prestados 12 960,00 26 179,20 39 661,49 60 087,15 72 825,63 88 264,66
Variação nos inv entários da produção
CMVMC 8 696,16 17 566,24 26 612,86 40 318,48 48 866,00 59 225,59
FSE Variáv eis 1 224,00 1 248,48 1 273,45 1 298,92 1 324,90 1 351,39
Margem Bruta de Contribuição 3 039,84 7 364,48 11 775,18 18 469,76 22 634,74 27 687,68
Ponto Crítico 37 248,67 32 615,41 31 261,68 30 545,34 29 487,85 29 432,80
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 Tabela 5.11 - Demonstrações Financeiras previsionais. 
 
Na Tabela 5.12 é ainda apresentado o Balanço previsional da empresa, o qual evidencia 
um ativo líquido a aumentar todos os anos, que é financiado principalmente por emprés-
timos do sócio e por financiamento bancário nos primeiros anos. Nota-se ainda que a 
empresa apresenta uma situação de falência técnica nos primeiros 3 anos em virtude de o 

















No que se refere ao cash flow, de acordo com a Tabela 5.13 os valores do cash flow de 
exploração são positivos a partir do terceiro ano de atividade, mas o cash flow acumulado 
de 2020 a 2023 é negativo devido ao investimento inicial, pelo que a situação apenas 




Tabela 5.13 - Cash flow. 
 
5.5.9. Indicadores económico financeiros 
De acordo com a Tabela 5.14, os diversos indicadores apresentados mostram a evolução 
positiva da situação económico financeira da empresa ao longo do período, sendo que a 
situação genérica destes indicadores é bastante negativa nos primeiros anos de atividade. 
A partir do terceiro ano a situação melhora consideravelmente e a empresa passa a mostrar 
sinais de rentabilidade, risco e estrutura financeira positivos, o que reflete o explicado nos 














Em função do projeto descrito inicialmente e das previsões efetuadas nos quadros de pro-
jeções financeiras acima é possível realizar uma avaliação ao projeto que se pretende 
desenvolver. Assim, apesar das dificuldades que parecem existir principalmente nos dois 
primeiros anos, o projeto parece viável pois apresenta uma rentabilidade positiva interes-
sante. Na perspetiva do investidor, para o projeto em análise constata-se que o seu valor 
atual líquido é de 28 737 euros, o que permite obter uma taxa interna de rentabilidade de 
43,11%, sendo que o investimento efetuado é recuperado no período de 4 anos. 
 
 Tabela 5.15 - Avaliação do projeto. 
  
Desta forma, pode-se então concluir pela viabilidade do projeto, pelo que fará sentido 
pensar em levar a cabo a sua efetiva implementação. 
INDICADORES ECONÓMICOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tax a de Crescimento do Negócio 102% 52% 52% 21% 21%
Rentabilidade Líquida sobre as v endas -47% -7% 6% 14% 14% 16%
INDICADORES ECONÓMICOS - FINANCEIROS 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Return On Inv estment (ROI) -223% -39% 45% 84% 45% 37%
Rendibilidade do Activ o -223% -39% 45% 94% 60% 49%
Rotação do Activ o 478% 569% 719% 621% 324% 233%
Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) 109% 25% -51% 249% 75% 51%
INDICADORES FINANCEIROS 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Autonomia Financeira -205% -160% -88% 34% 60% 72%
Solv abilidade Total 33% 38% 53% 151% 248% 357%
Cobertura dos encargos financeiros #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
INDICADORES DE LIQUIDEZ 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Liquidez Corrente 0,18 0,24 0,42 1,41 2,43 3,54
Liquidez Reduzida 0,09 0,12 0,21 0,89 1,98 3,07
INDICADORES DE RISCO NEGÓCIO 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Margem Bruta 1 000 5 284 9 653 16 305 20 427 25 435
Grau de Alav anca Operacional -17% -292% 387% 180% 152% 138%
Grau de Alav anca Financeira 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Valor Actual Líquido (VAL) 28 737
Taxa Interna de Rentibilidade 43,11%
Pay Back period 4 Anos
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Para finalizar, devo referir que o promotor do projeto está disponível para estudar alter-
nativas de financiamento ao projeto, nomeadamente no que se refere à possibilidade de 
conversar com Business Angels que possam alavancar a atividade num ritmo de cresci-



















Capítulo 6  
6. Conclusões e trabalhos futuros  
 
6.1.  Conclusões  
Esta dissertação tinha como principais objetivos projetar e programar um sistema de con-
trolo de solar térmico e como objetivo secundário, o desenvolvimento de um plano de 
negócio de uma startup tecnológica, com aplicabilidade em Portugal. E para alcançar este 
objetivo, foi necessário selecionar os equipamentos para a execução do projeto, seguindo-
se da respetiva montagem, programação do Arduino e testes para a otimização do sistema. 
Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que os objetivos inicialmente propostos 
foram atingidos. 
Com isto, o resultado deste projeto foi a instalação de um sistema solar térmico de circu-
lação forçada, controlado por uma interface móvel (verificando o estado do sistema a 
partir de qualquer dispositivo com acesso à internet), monitorando a temperatura nos pon-
tos desejados, através do sensor de temperatura DS18B20, um sensor bastante versátil e 
que com seu encapsulamento a prova de água, possibilitando a medição de forma mais 
segura. E tudo isto, graças a um sistema utilizando a plataforma Arduino. Através do 
sistema Arduino é possível realizar inúmeras experiências e projetos IoT (Internet das 
Coisas), tanto para testar os equipamentos, como o seu bom funcionamento, melhorar a 
eficiência, tornar o sistema mais seguro e confiável, utilizando ferramentas de baixo custo 
para controle de sistemas relativamente complexos. Com a interface gráfica utilizada e 
configurada, verificou-se uma grande facilidade de comando do sistema, mostrou-se bas-
tante eficiente e didática no que diz respeito aos comandos desenvolvidos para ligar e 
desligar o relé de apoio e o relé da bomba. Por sua vez o Arduino permitiu que fosse 
possível a automação do solar térmico, pois possui um sistema modular constituído por 
Shields que pode ser adaptado conforme a necessidade de utilização. O sistema funcionou 
sempre, entretanto, é recomendado fazer chamadas API no máximo uma vez a cada dez 
minutos para obter o estado do tempo atual, isto se deve ao fato de os dados climatéricos 
no sistema do site OpenWeatherMap serem atualizadas não mais de que uma vez a cada 
dez minutos. 
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É de realçar a importância do uso de impressão 3D nestes tipos de projetos, visto que é 
uma tecnologia que tem evoluído com o passar do tempo, possibilitando assim o desenho 
e a impressão de peças ou adaptações, que trazem maior qualidade, customização e ino-
vação ao seu produto. 
A ideia de um negócio lucrativo no setor energético é fundamentada pela criação de um 
plano de negócio, constatando ser rentável em Portugal e não só. Por exemplo, Cabo 
Verde como país insular apresenta enorme potencial para o investimento no sector solar 
térmico.  
Finalmente, a nível pessoal este projeto foi são bastante enriquecedor do ponto de vista a 
conhecer melhor os sistemas e não só em teoria, mas também na prática, onde surgem 
imprevistos, além do incentivo próprio de sempre buscar consolidar ideias em diferentes 
áreas da Engenharia. 
 
6.2. Trabalhos futuros  
Futuramente, e no seguimento deste trabalho, pode-se alterar a ligação da placa Arduíno 
via cabo de rede RJ45 por uma ligação via rede wireless, para uma maior facilidade na 
instalação e não necessitando de um cabeamento específico para isto, ou simplesmente 
trocar a placa Arduíno por uma placa já com comunição WiFi e Bluetooth como por 
exemplo uma placa ESP32, representada na Figura 6.1. 
 
 
Figura 6.1 - Exemplo de um placa ESP32 [58]. 
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O próximo passo na evolução deste estudo/projeto será a aplicabilidade do sistema de 
controlo desenvolvido, em sistemas solares térmicos reais. Para tal, sugere-se uma apli-
cabilidade semelhante à realizada neste trabalho, no sistema solar térmico que se encon-
tra no LMCM, assim representado na Figura 6.2. 
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Anexo I – Código dos dados de temperatura dos sensores 
#include <OneWire.h> //Inclui a biblioteca onewire 
#include <DallasTemperature.h> //Inclui a biblioteca dallas 
 
// Sensores de temperatura 
OneWire oneWirepainelEntrada (9); // sensor liga no pino 9 do Arduino  
OneWire oneWirepainelSaida (5);    // sensor liga no pino 5 do Arduino  
OneWire oneWiretank (6);                // sensor liga no pino 6 do Arduino  
 
DallasTemperature sensorspainelEntrada(&oneWirepainelEntrada); // sensor a en-
trada do painel 
DallasTemperature sensorspainelSaida(&oneWirepainelSaida); // sensor a saida do 
painel 
DallasTemperature sensorstank(&oneWiretank); // sensor do reservatório 
void setup () 
{ 
  sensorspainelEntrada.begin(); 
  sensorspainelSaida.begin(); 
  sensorstank.begin(); 
  void loop() 
{ 
 
  sensorspainelEntrada.requestTemperatures(); 
  sensorspainelSaida.requestTemperatures () ; 
  sensorstank.requestTemperatures(); 
  painelEntradaTemp  =   sensorspainelEntrada.getTempCByIndex(0); 
  painelSaida = sensorspainelSaida.getTempCByIndex (0); 
  tankTemp = sensorstank.getTempCByIndex(0); 
 
  Serial.println("-----------------------------------------"); 
  Serial.print("Temperatura na ENTRADA do Painel: "); 
  Serial.println(painelEntradaTemp); 
  Serial.print("Temperatura na SAIDA do Painel: "); 
  Serial.println(painelSaida); 
  Serial.print("Temperatura do RESERVATORIO: "); 
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  Serial.println(tankTemp); 
  Serial.println("-----------------------------------------"); 








// Name address for Open Weather Map API 
const char *server = "api.openweathermap.org"; 
 
// Replace with your unique URL resource 
const char *resource = "/data/2.5/weather?q=Lisbon&units=me-
tric,pt&APPID=cd1ee9056fa7a1a788dca2effbfb3ad7"; 
 
const unsigned long HTTP_TIMEOUT = 10000; // max respone time from server 
const size_t MAX_CONTENT_SIZE = 512;      // max size of the HTTP response 
 
byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x10, 0x54, 0x7F}; 
//IPAddress ip( 192,168,199,200); 
 
// The type of data that we want to extract from the page 
struct clientData 
{ 
  String skyCondition; 
}; 
 




  Serial.begin(9600); 
  while (!Serial) 
  { 
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    ; // wait for serial port to initialize 
  } 
  Serial.println("Serial ready"); 
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) 
  { 
    Serial.println("Failed to configure Ethernet"); 
    return; 
  } 
  Serial.println("Ethernet ready"); 




    if (getWeatherData) 
    { 
      getWeather(); 
    } 
 
    wait(); 
void getWeather() 
{ 
  if (connect(server)) 
  { 
    if (sendRequest(server, resource) && skipResponseHeaders()) 
    { 
      clientData clientData; 
      if (readReponseContent(&clientData)) 
      { 
        exctractClientData(&clientData); 
      } 
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    } 
  } 
  disconnect(); 
 




Anexo III –  Código para  comunicação entre os dispositivos(MQTT) e aciona-







const int releBomba = 4; // aciona o rele 1  
const int releApoio = 7;  // aciona o rele 2  
 
float painelEntradaTemp ; 
float painelSaida; 
float tankTemp ; 
 
char receivedChar = '3'; 
 




IPAddress mqttServer(193, 136, 195, 56); 
 
//Mqtt setCallback 






  setupMqtt(); 
  } 
 
  if (receivedChar == '0') 
  { 
    ligarSolar(); 
  } 
  else if (receivedChar == '1') 
  { 
    ligarApoio(); 
  } 
  else if (receivedChar == '2') 
  { 
    automatico(); 
  } 
  else 
  { 
    semFuncao(); 




  if (connect(server)) 
  { 
    if (sendRequest(server, resource) && skipResponseHeaders()) 
    { 
      clientData clientData; 
      if (readReponseContent(&clientData)) 
      { 
        exctractClientData(&clientData); 
      } 
    } 
  } 
  disconnect(); 
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  mqttClient.setServer(mqttServer, 1883); 
  // 
  //  // Attempt to connect to the server with the ID "myClientID" 
  if (mqttClient.connect("androidSendMessages")) 
  { 
    Serial.println("Connection has been established, well done"); 
    // 
    //    // Establish the subscribe event 
    mqttClient.setCallback(subscribeReceive); 
  } 
  else 
  { 
    Serial.println("Looks like the server connection failed..."); 
  } 
 
  // Arduino "subscribe" em SolartermicoOut no mqtt e "publish" testando solar termico 
  //Attempt to publish a value to the topic "MakerIOTopic" 
  char copy[4]; 
  String(radiacao).toCharArray(copy, 4); 
  if (mqttClient.publish("androidSendMessages", copy)) 
  { 
    Serial.println("Publish message success"); 
  } 
  else 
  { 
    Serial.println("Could not send message :("); 
  } 
 
  // This is needed at the top of the loop! 
  mqttClient.loop(); 
 
  // Ensure that we are subscribed to the topic "MakerIOTopic" 
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  mqttClient.subscribe("androidReceiveMessages"); 
 
  delay(4000); 
} 
 
void subscribeReceive(char *topic, byte *payload, unsigned int length) 
{ 
  // Print the topic 
  Serial.print("Topic: "); 
  Serial.println(topic); 
 
  // Print the message 
  Serial.print("Message: "); 
 
  receivedChar = (char)payload[0]; 




  // Print a newline 





  Serial.println("ligarSolar"); 
 
  if ( radiacao = ceuLimpo) { 
    digitalWrite(releBomba, HIGH); 
  } else { 
    digitalWrite(releBomba, LOW); 
  } 
  delay(200); 
 
  if (tankTemp >= 45) 








  Serial.println("ligarApoio"); 
 
  if ( radiacao = diaChuvoso){ 
    digitalWrite(releApoio, HIGH); 
 } else { 
    digitalWrite(releApoio, HIGH); 
    digitalWrite(releBomba, HIGH); 
 } 
   
  delay(200); 
 
  if (tankTemp >= 45)  
    digitalWrite(releApoio, LOW); 
    digitalWrite(releBomba, LOW); 
  
 





  if (tankTemp < 45) { 
    if ( (radiacao = diaChuvoso) || (radiacao = diaComNuvem)) { 
      digitalWrite(releApoio, HIGH); 
      digitalWrite(releBomba, HIGH); 
    } else { 
      digitalWrite(releApoio, LOW); 
      digitalWrite(releBomba, HIGH); 
    } 
 
  } 









  Serial.println("semFuncao"); 
  digitalWrite(releApoio, LOW); 
  digitalWrite(releBomba, HIGH); 
} 
 
// Open connection to the HTTP server 
bool connect(const char *hostName) 
{ 
  Serial.print("Connect to "); 
  Serial.println(hostName); 
 
  bool ok = client.connect(hostName, 80); 
 
  Serial.println(ok ? "Connected" : "Connection Failed!"); 
  return ok; 
} 
 
// Send the HTTP GET request to the server 
bool sendRequest(const char *host, const char *resource) 
{ 
  Serial.print("GET "); 
  Serial.println(resource); 
 
  client.print("GET "); 
  client.print(resource); 
  client.println(" HTTP/1.1"); 
  client.print("Host: "); 
  client.println(host); 
  client.println("Connection: close"); 
  client.println(); 
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  return true; 
} 
 
// Skip HTTP headers so that we are at the beginning of the response's body 
bool skipResponseHeaders() 
{ 
  // HTTP headers end with an empty line 
  char endOfHeaders[] = "\r\n\r\n"; 
 
  client.setTimeout(HTTP_TIMEOUT); 
  bool ok = client.find(endOfHeaders); 
 
  if (!ok) 
  { 
    Serial.println("No response or invalid response!"); 
  } 
  return ok; 
} 
 
bool readReponseContent(struct clientData *clientData) 
{ 
  // Compute optimal size of the JSON buffer according to what we need to parse. 
  // See https://bblanchon.github.io/ArduinoJson/assistant/ 
  const size_t bufferSize = JSON_ARRAY_SIZE(1) + JSON_OBJECT_SIZE(1) + 2 * JSON_OB-
JECT_SIZE(2) +  JSON_OBJECT_SIZE(4) + JSON_OBJECT_SIZE(5) + JSON_OBJECT_SIZE(6) + 
JSON_OBJECT_SIZE(12) + 390; 
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer(bufferSize); 
 
  JsonObject &root = jsonBuffer.parseObject(client); 
 
  if (!root.success()) 
  { 
    Serial.println("JSON parsing failed!"); 
    return false; 
  } 
 
  // Here were copy the strings we're interested in using to your struct data 
  //strcpy(clientData->skyCondition, root["weather"]["main"]); 
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  clientData->skyCondition = root["weather"][0]["main"].asString(); 
  // It's not mandatory to make a copy, you could just use the pointers 
  // Since, they are pointing inside the "content" buffer, so you need to make 
  // sure it's still in memory when you read the string 
 
  return true; 
} 
 
// Print the data extracted from the JSON 
void exctractClientData(const struct clientData *clientData) 
{ 
  if (clientData->skyCondition == "Thunderstorm" || 
      clientData->skyCondition == "Drizzle" || 
      clientData->skyCondition == "Rain" || 
      clientData->skyCondition == "Snow") 
  { 
    radiacao = diaChuvoso; 
  } 
  else if (clientData->skyCondition == "Clear") 
  { 
    radiacao = ceuLimpo; 
  } 
  else if (clientData->skyCondition == "Clouds") 
  { 
    radiacao = diaComNuvem; 
  } 
  else 
  { 
    radiacao = diaComNuvem; 
  } 
 
  Serial.print("Sky Condition = "); 
  Serial.println(clientData->skyCondition); 
  Serial.print("Radiacao = "); 




// Close the connection with the HTTP server 
void disconnect() 
{ 
  Serial.println("Disconnect"); 
  client.stop(); 
} 
 
// Pause for a 1 minute 
void wait() 
{ 
  Serial.println("Wait 60 seconds"); 
  // delay(60000); 
  delay(5000); 
} 
 
 
 
